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3.2

Reconfiguración del Voltaje de Entrada

En muchos modelos de las fuentes XM Serie 2-915, XM Serie 2-910 y XM Serie 2-1350, se pueden reconfigurar para el

voltaje de una red eléctrica de entrada 120VCA a 240VCA; para una red eléctrica de entrada 240VCA a 120VCA, dependiendo
de los requisitos de fuerza de la red eléctrica de entrada.

NOTA:

La reconfiguración del voltaje de entrada debe encomendarse SOLO a personal debidamente calificado.

ADVERTENCIA:  Antes de modificar la fuente, siempre consulte con los códigos sobre instalaciones eléctricas de su

área para el alambrado apropiado.

ADVERTENCIA:  Antes de continuar, asegúrese que TODA la energía eléctrica se ha drenado de la fuente de alimentación.

Para ello, desenchufe la fuente de energía de CA, desmonte todas las conexiones (por ej., N+1) del panel
frontal y desconecte los conectores de las baterías. La omisión de esta precaución puede exponer al técnico
a voltajes potencialmente letales.

3.2.1

Reconfiguración de 120VCA a 240VCA

Herramientas Requeridas: Destornillador Philips #2, Tenazas para Alambres y Pelahilos, Destornillador de

cuchilla plana

Materiales Requeridos:

Enchufe (NEMA6-15P) de 240VCA, 15 amp.

Procedimientos para la Reconfiguración de la Entrada de 120VCA a 240VCA:

1.

Desconecte la fuente de alimentación XM2. Compruebe que se haya drenado TODA la energía. Verifique
que la energía de la red eléctrica esté en OFF (APAGADO) y que la energía de las baterías esté
desactivadas (o no instalada) en el conjunto del gabinete. Desconecte todas las conexiones y cables de
la fuente de alimentación XM2.

2.

Verifique el alambrado del sistema del gabinete antes de proceder con la modificación de la fuente.
Refiérase a las instrucciones apropiadas para la instalación del gabinete.

3.

Reemplace el enchufe (NEMA 5-20P), 120VCA, 20 amp., en el cordón de línea de entrada de la fuente de
alimentación por un enchufe (NEMA 6-15P) 240VCA, 15 amp.. Verifique el alambrado y la tierra del
nuevo enchufe.

4.

Ubique los puentes de entrada del Módulo Transformador (en el compartimento del transformador).
Reemplace el Puente (744-281-20) de 120 VCA instalado, por el puente (744-281-21) de 240VCA
suministrado.

5.

Desmonte el panel frontal del Módulo Transformador destornillando los cinco tornillos. Levante el panel
frontal hacia arriba y afuera del chasis. La manija frontal y fusible de salida se dejan en el sitio.

6.

Reconfigure la Tarjeta de Distribución de Fuerza para una entrada de 240VCA, en conformidad con el
Cuadro 3-2. Se tendrán que cambiar los Interruptores 2-4, 2-5 y 2-6; y los Puentes 1 y 2. Conmute SW2-
4 a ON (ENCENDIDO), SW2-5 a OFF (APAGADO), SW2-6 a ON (ENCENDIDO), JP1 a Corto 9 (240) y, JP2
a Corte (240). Vea la Sección 3.1, Reconfiguración de la Tarjeta de Distribución de Fuerza para mayores
detalles.

7.

Reemplace el panel frontal.

8.

Usando los métodos aprobados que se describen en la Sección 2.2 (Instalación de la Fuente XM Serie 2),
instale la fuente de alimentación XM2 en el gabinete.

3. Configuración
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Figura 3-2; Puentes Selectores de Entrada




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                32
                33
                34
                35
                36
                …
                70
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









