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CAPITULO 3 – OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 FLUID COMPONENTS INTL 

 

3. Operación 

 

Precaución: El circuito de control contiene elementos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD).

Use las precauciones normales ESD cuando manipule el circuito de control. Vea el
Capitulo 2, Instalación, para mayor información sobre ESD. 

 

Configuración de Puentes Armada en Fabrica por Omisión 

 

A menos que se especifique por el cliente otra configuración o calibración, el instrumento sale de fabrica con 
una configuración estándar. Esta configuración se muestra en la tabla 3-1. 
 

Tabla 3-1. Configuración por Omisión de los Puentes 

 

Suministro de Energía 

230 Vca (J2, J5 y j6) 

FLT93-S 

0.75 watts para aplicaciones de aire o nivel de líquidos (J13) 

Energía del Calentador 

FLT93-F 

0.25 watts para aplicaciones de aire o nivel de líquidos (J14) 

Numero de Alarmas 

Dos (J23). Cada alarma tiene un juego de contactos SPDT 

Alarma No. 1, LED Rojo 

Punto de Ajuste Pot. R26 

Ajustada para actuar con señales de flujo o nivel(J20). El relevador se 
energiza al alcanzarse el flujo o mojarse el detector (J27) 

 
 

Alarma No. 1, LED Verde 

Punto de Ajuste Pot. R25 

Ajustado para monitorear señales de temperatura (J19)Relevador energizado 
debajo de la temperatura (J25) 
Punto de ajuste aproximadamente a: 
250 °F (121 °C) para temperatura estándar, 
500 °F (260 °C) para temperatura media, 
850 °F (454 °C) para temperatura alta (Solo el FLT93-S) 

 
Si el pedido incluye un ajuste y calibración específicos solicitados por el cliente, deje todos los ajustes tal 
cual. El instrumento esta listo para entrar en servicio sin hacerle ningún cambio. 
 
Si en la orden no se incluyo ningún ajuste ni calibración específicos, configure el circuito de control usando 
las tablas de puentes (Tablas 3-2 a 3-6) y después realice la calibración del punto de ajuste de acuerdo con la 
sección que sea apropiada par la aplicación. 
 

Configuración de los Puentes 

 

Si la orden no incluyo ninguna especificación para que el circuito de control fuera configurado en fabrica, se 
puede cambiar la configuración por omisión, usando la figura 3-1 y la Tabla 3-2 a 3-6 que corresponda. La 
configuración por omisión de fabrica ha sido subrayada. 
 

Interruptor del Calentador 

 

El circuito de control 5294 tiene un interruptor del calentador que limita la temperatura de la envolvente del 
elemento sensor a una diferencial de aproximadamente 150 °F (66 °C) mayor que la temperatura del proceso. 
En los casos en que el instrumento se usa como un interruptor de flujo de gas, y el wataje del calentador esta 
ajustado muy alto, la diferencial de temperatura (

DT) entre ambos DTRs puede exceder el rango de entrada 

útil del circuito de control. El rango de entrada útil también puede ser rebasado cuando el instrumento se usa 
en aplicaciones de flujo de líquidos donde le wataje del calentador esta ajustado al valor mas alto, y cuando 
los elementos sensores se queden secos. El LED amarillo indicador de energizado (DS3) enciende y apaga 
con el calentador para tener una indicación visual del estado del calentador. El LED permanecerá alternando 
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