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Instrucciones de instalación

6 Nuevo controlador remoto por cable

Instrucciones de instalación

GND (Puesta 

a tierra)

GND (Puesta 

a tierra)

12V

Cable de señal

Cable de señal

GND (Puesta 

a tierra)

12V

B Y R

B Y R

Principal

Secundario

Cable de señal

GND (Puesta 

a tierra)

12V

Cable de señal

Control de grupo

1. Al instalar más de 2 unidades de aire

acondicionado a un controlador remoto por
cable, realice la conexión como indica la
figura de la derecha.

• Si no es una unidad interior de comunicación

por evento, configure la unidad como
secundaria.

• Revise la comunicación por evento en el

manual del producto.

2. Al instalar más de 2 controladores remotos por

cable a un sistema de aire acondicionado,
realice la conexión como indica la figura de la
derecha.

• Cuando instale más de 2 controladores remotos por

cable a un sistema de aire acondicionado, configure
uno de los controladores como el principal y el resto
como secundarios, tal y como indica la figura de la
derecha.

• En algunos productos, no se puede controlar el

grupo como muestra la figura de la derecha.

• Consulte el manual del producto para más

información.

<Al conectar de forma simultánea 2 unidades de

controladores remotos por cable>

• Al realizar el control en grupos, configure la unidad principal/secundaria del controlador

remoto. Consulte la sección "Configuración del instalador", para información sobre cómo
configurar la unidad principal/secundaria.

Cuando controle múltiples unidades interiores con la función de comunicación por evento con un controlador remoto,
debe cambiar la configuración principal/secundaria de la unidad interior.
- Unidades de interior, la configuración de maestra/esclava del producto tras completar la unidad de interior. 

Apague y encienda la unidad tras 1 minuto para evitar retrasos de respuesta.

- Para el tipo cassette suspendido del techo y el grupo de conducto, cambie el ajuste del interruptor de la PCI

interior.

- Para el tipo de montaje de pared y para el producto de tipo soporte, cambie la configuración principal/secundaria

con el controlador remoto inalámbrico. (Para más detalles, consulte el manual del controlador remoto inalámbrico).

❈ Cuando instale dos controladores remotos a una unidad interior con la función de comunicación por evento,

configure el principal/secundario del controlador remoto. (Consulte la selección principal/secundario del
controlador remoto).

Cuando controle el grupo, algunas funciones excluyendo la configuración de funcionamiento básico, el nivel
mín./med./máx. del ventilador, la configuración de bloqueo del controlador remoto y la configuración del tiempo
puede que estén limitadas.

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

ON

2 3 4 5 6 7 8

Interruptor núm. 3 DESACTIVADO: Principal

(Configuración predeterminada de fábrica)

Interruptor núm. 3 ACTIVADO:

Secundaria

Lado 

de la 

pared

Lado 

de la 

pared

<Orden de conexión>

<Orden de separación>

Lado 

de la 

pared

Lado 

de la 

pared

3. Fije la parte superior del controlador remoto en

el panel de instalación acoplado a la superficie
de la pared, como muestra la imagen siguiente
y, a continuación, conecte el panel de
instalación pulsando en la parte inferior.

- Conéctelo de forma que no quede ninguna separación entre en el controlador

remoto y la parte superior, inferior, derecha o izquierda del panel de instalación.

- Antes de ensamblar con el tablero de instalación arregle el Cable para que no

interfiera con las partes del circuito.

Al separar el controlador remoto del panel de
instalación, como muestra la imagen siguiente,
después de insertar el destornillador en el orificio
de separación inferior, gírelo en el sentido de las
agujas del reloj y el controlador remoto se 
separará.

- Existen dos orificios de separación. 

Separe cada orificio de forma individual.

- Tenga cuidado de no dañar los componentes 

interiores al realizar la separación.

5. Utilice el cable de extensión si la distancia entre el controlador remoto y la unidad

interior es superior a 10 m.

4. Conecte la unidad de interior y el controlador remoto utilizando el cable de conexión.

Compruebe si el conector está conectado como corresponde.

Cable de conexión

Lado de
unidad 
interior

Al instalar el controlador remoto por cable, no lo oculte en la pared. 
(Podría dañar el sensor de temperatura).
No coloque un cable de 50 metros o superior.
(Podría ocasionar un error de comunicación).
• Al instalar el cable de extensión, compruebe la dirección de conexión del conector del lateral del controlador

remoto y del lateral del producto para una instalación correcta.

• Si instala el cable de extensión en la dirección opuesta, el conector no se conectará.
• Especificaciones del cable de extensión: 2547 1007 22, 2 núcleos, blindaje 3, 5 o superior.

PRECAUCIÓN

• El trabajo de instalación debe realizarse conforme a los estándares nacionales sobre cableado y solo por el

personal autorizado.

• Las instalaciones deben ser conformes a los estándares locales/nacionales o internacionales aplicables.
• Aplique un conducto no combustible totalmente cerrado (conducto eléctrico de metal) en el caso que el

código de la construcción y electricidad local requiera el uso pleno del cable. 

PRECAUCIÓN

12V

Red

Cable de

señal

Yellow

GND (Puesta 

a tierra)

Black




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                2
                3
                4
                5
                6
                …
                36
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            PQRCVSL0QW                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









