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Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes de HP Modular Cooling

System G2

Pregunta

Respuesta

¿Qué intervalos de capacidad de
refrigeración están disponibles en la
unidad MCS G2?

La capacidad de refrigeración de la unidad de intercambiador de calor depende de
la temperatura del suministro de agua y de valor establecido de entrada al servidor.
La unidad MCS G2 puede enfriar componentes montados en bastidor que
consumen hasta 35 kW de alimentación eléctrica.

¿Es necesario utilizar un equipo de TI
especial con la unidad MCS G2?

No, todos los equipos de TI que utilizan el sistema de refrigeración de delante hacia
atrás (99% de equipos de TI) se pueden utilizar sin restricciones junto con la unidad
MCS G2.

¿El calor adicional de la unidad MCS G2
aumenta la temperatura de la
habitación?

En algunos casos, hasta el 10% de la alimentación total suministrada al bastidor
puede perderse en la habitación, en función de la configuración de aire del servidor
y de la temperatura de la habitación.

¿Es posible regular el nivel de
eliminación del calor en proporción al
calor residual generado?

Sí, el sistema de control ajusta automáticamente el flujo de agua y el flujo de aire
para eliminar el calor generado en el bastidor.

¿Cómo se conecta el agua con la unidad
MCS G2?

El agua se conecta a la unidad mediante una manguera flexible de 1 pulgada
y conexiones de manguera de cierre automático de desconexión rápida. Para
obtener más información, consulte HP Modular Cooling System Hook-Up Kit
Installation Instructions (Instrucciones de instalación de HP Modular Cooling System
Hook-Up Kit).

¿Puede funcionar la unidad MCS G2 con
la puerta delantera o posterior abiertas?

Sí, gracias al efecto de cortina de aire, el aire funcionará con normalidad con una
pequeña pérdida. Cuando se abren las puertas mientras se encuentra en
funcionamiento, el aire de la habitación se mezcla con el aire suministrado a los
servidores.

¿Requiere mantenimiento la unidad
MCS G2?

No, siempre y cuando la calidad del agua se mantenga, la unidad MCS G2 no
necesita mantenimiento. Para obtener más información acerca de la calidad del
agua, consulte HP Modular Cooling System G2 Site Preparation Guide (Guía de
preparación del sitio para HP Modular Cooling System G2) en el sitio Web de HP.

¿Es necesario un falso suelo?

No, no es necesario un falso suelo para poner en funcionamiento la unidad MCS.
Para obtener más información, consulte HP Modular Cooling System G2 Site
Preparation Guide (Guía de preparación del sitio para HP Modular Cooling
System G2) en el sitio Web de HP.

¿Se forma condensación?

Durante el funcionamiento normal, es posible que se forme un poco de
condensación, pero el sistema de control de condensación de la unidad MCS G2
asegura que la condensación no alcance ninguno de los componentes montados
en el bastidor y que no provoque daños. En la mayoría de casos, la condensación
se evapora antes de llegar al sistema de control de condensación de la unidad
MCS G2.

¿Cómo controla la unidad MCS G2 la
humedad?

Se produce un intercambio con el aire de la habitación; por lo tanto, el contenido de
humedad del el interior de la unidad es el mismo que el de la habitación.

¿El flujo de aire de la unidad MCS G2
produce electricidad estática?

Los niveles de humedad muy bajos en el aire de refrigeración pueden producir
electricidad estática. No obstante, la electricidad estática no es un problema si la
unidad MCS G2 funciona con la configuración especificada que se indica en la guía

ESES
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