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Factores de configuración

Entorno óptimo y preparación del sitio

PRECAUCIÓN:

El agua contaminada puede provocar una menor capacidad de refrigeración o una

interrupción en el servicio. El agua que fluye por las unidades MCS debe cumplir con las directrices
establecidas en la HP Modular Cooling System G2 Site Preparation Guide (Guía de preparación del
sitio para HP Modular Cooling System G2). La garantía MCS no cubre los daños causador por agua
contaminada.

NOTA:

Antes de comenzar el proceso de instalación, lea la HP Modular Cooling System G2 Site

Preparation Guide (Guía de preparación del sitio para HP Modular Cooling System G2).

Es necesario cumplir con los requisitos del entorno para proporcionar un rendimiento óptimo con el
mínimo mantenimiento de la unidad.

La HP Modular Cooling System G2 Site Preparation Guide (Guía de preparación del sitio para
HP Modular Cooling System G2) proporciona información acerca de la planificación eficaz de la
configuración de la unidad y de la organización de la ubicación del sitio antes de la entrega de la
unidad MCS.

Para ubicar la versión más reciente de HP Modular Cooling System G2 Site Preparation Guide (Guía
de preparación del sitio para HP Modular Cooling System G2):

1.

Visite la página Web de HP (

http://www.hp.com/go/rackandpower

).

2.

Seleccione Rack and Rack Options (Bastidor y opciones de bastidor).

3.

Seleccione Modular Cooling System.

4.

Seleccione Support and Documents (Soporte y documentos).

5.

Seleccione Manuals (Manuales).

6.

Seleccione y descargue la HP Modular Cooling System G2 Site Preparation Guide (Guía de
preparación del sitio para HP Modular Cooling System G2).

Información sobre seguridad

HP Modular Cooling System G2 ha sido probado con presión máxima (PS) de 8 bar (116 PSI) sin fluidos
contenidos en el interior por válvulas externas cerradas.

Deben tomarse precauciones especiales si se instalan válvulas en las tuberías externas que podrían
contener fluidos en el interior de la unidad MCS. Para evitar fallos graves de fontanería provocados por
una presión extrema, utilice un tanque de expansión con una válvula de seguridad preinstalada en el
circuito de fontanería conectado a la unidad.

ESES

Entorno óptimo y preparación del sitio
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