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1.

Si está usando una base de datos (por ejemplo UCMDB) que contenga una representación
de su infraestructura de suministro, puede importar la configuración de energía. Para obtener
más información sobre la importación de datos de configuración de energía, consulte

Tarea:

Importación de la configuración de energía desde bases de datos externas

.

2.

Si no tiene ningún tipo de configuración que se pueda importar, debe configurar manualmente
los dispositivos para configurar Power Management de forma que entienda la infraestructura
de suministro de energía que proporciona energía a sus sistemas de TI.

3.

Tras realizar la configuración inicial, debe comprobar la coherencia de los datos. En la
página de vista Power/Thermal Analysis view, revise los detalles de la pestaña Power Delivery
(Suministro de energía) para asegurase de que no se informa de avisos o errores.
Concretamente, preste atención a avisos Configuration Incomplete (Configuración incompleta)
que destacan que falta configuración, y Configuration Error (Error de configuración) que
indican que la configuración actual no es coherente con los datos subyacentes recopilados
por Power Management.

Tras completar estos pasos, puede identificar la capacidad disponible ya sea directamente por
medio de los Power Summary Meters (Medidores de resumen de energía) en la vista Power/Thermal
Analysis view o a través de las tablas ordenadas.

Tarea: Asegurar suficiente disponibilidad de energía y refrigeración para
su centro de datos

Tras configurar sistemas y dispositivos del centro de datos, utilice la página Power/Thermal
Analysis view (Análisis de Energía/Térmico) para ver información de diagnóstico sobre la
infraestructura de energía y refrigeración.

En la página de vistas Power/Thermal Analysis view:

•

Las Power Status Alerts (Alertas de estado de energía) se destacan con iconos según la
gravedad, para indicar la importancia de la alerta. Las alertas para los dispositivos incluidos
se añaden a los objetos de alto nivel mostrados.

•

Las posibles sobrecargas se destacan en la pestaña Physical Location (Ubicación física) para
los límites térmicos que se sobrepasen y en la pestaña Power Delivery (Suministro de energía)
para los dispositivos de suministro de energía.

Para las sobrecargas térmicas, podría plantearse el desplazamiento de uno o más sistemas a un
bastidor con mayor capacidad de refrigeración, o establecer un límite de consumo de energía
más alto, por medio de la función de limitación de energía. Para obtener más información, consulte

Tarea: Protección de su infraestructura de energía y refrigeración

.

Las posibles sobrecargas en los dispositivos de suministro de energía se deben evaluar
cuidadosamente, ya que podrían indicar la posibilidad de que salte algún automático, provocando
caídas del sistema no esperadas, en determinadas situaciones. De forma parecida a lo que sucede
con las sobrecargas térmicas, podría ser necesario reconfigurar los sistemas para recibir energía
desde otros dispositivos de suministro de energía y así asegurar capacidad suficiente para todas
las demandas posibles. Otra opción es proteger la infraestructura de suministro de energía limitando
el consumo de la misma mediante un limitador de energía. Para obtener más información, consulte

Tarea: Protección de su infraestructura de energía y refrigeración

.

Tarea: Protección de su infraestructura de energía y refrigeración

En su centro de datos, tras configurar los sistemas y dispositivos, debe finalizar la infraestructura
de energía y refrigeración. La planificación de esta infraestructura protege sus sistemas y asegura
que no haya pérdida de datos debida a problemas de energía. Gracias a la planificación de
esta infraestructura, se le notificará siempre que los sistemas alcancen un umbral límite de energía
y refrigeración.

Una vez identificada la parte de la infraestructura de energía y refrigeración que podría llegar a
tener la sobrecarga, no tendrá problemas. Pero los análisis de Power Management indican que

Tarea: Asegurar suficiente disponibilidad de energía y refrigeración para su centro de datos
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