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consumo medio de energía o bien un pico. Si el tipo de consumo de energía sobrepasa el umbral
especificado para el número de minutos especificado, el sistema genera una alerta.

La alerta se genera como "trap" de SNMP, en el procesador de administración del sistema. Si el
procesador de gestión está configurado para el envío de "trap" a una instancia de Systems Insight
Manager CMS, Power Management presenta dichas "trap" como eventos de Systems Insight
Manager asociados al sistema correcto. Así, podrá utilizar la Automatic Event Handling (Gestión
automática de eventos) de Systems Insight Manager para direccionar el evento al destino que
elija, como una página, correo electrónico, herramienta CMS personalizada, trap de SNMP o
registro (log) del sistema.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se presenta en Systems Insight Manager la situación
en la que se supera un umbral de energía:

Figura 5 Detalles del evento en Systems Insight Manager

Las alertas de consumo de energía están disponibles para servidores ProLiant con soporte para
Power Management con la versión 1.70 de firmware, o posterior. Antes de continuar, debe
comprobar la disponibilidad de la versión de firmware necesaria.

Puede configurar alertas mediante Configure (Configurar)

→Power Management→Configure

Alerts... (Configurar alertas...). Puede elegir la ejecución inmediata de la configuración de alerta
o planificar dicha ejecución para más tarde u otro día. También puede ver y editar los valores
de alerta desde el informe Display Power/Thermal data (Mostrar datos de Energía/Térmicos)
desde la sección Power Management Actions (Acciones de Power Management) de la pestaña
Power/Thermal para un sistema admitido. Para decidir el nivel de alerta y establecer el umbral
de alerta de energía, HP recomienda que consulte el historial de uso de energía en alguno de
dichos informes.

Tarea: Validación del suministro de energía redundante a sistemas

Tras configurar los sistemas y dispositivos, la pestaña Power Delivery en la página de vistas
Power/Thermal Analysis view (Análisis de Energía/Térmico) proporciona información de
diagnóstico sobre la redundancia de suministro de energía a dispositivos en cada dispositivo de
suministro de energía. De forma predeterminada, Power Management presupone que se deben
configurar todos los dispositivos para el suministro de energía redundante y muestra un mensaje
Redundancy Error

(Error de redundancia) para cualquier sistema que no tenga suministro de

energía Side A y Side B independientes. Esto incluye la identificación de las PDU o circuitos de
fase, que están alimentados mediante un suministro de energía común de nivel superior.

Si un sistema concreto no admite entradas de energía redundantes o si no fueran necesarias,
puede inhabilitar el mensaje Redundancy Error dejando sin marcar la opción System requires
redundant power (El sistema necesita energía redundante) en las System Properties (Propiedades
del sistema) de dicho sistema o dispositivo.

Si un sistema no tiene configurada correctamente la energía redundante, necesita cambiar la
jerarquía de suministro de energía física a sus sistemas para corregir el problema. Tras corregir
la jerarquía, debe actualizar Power Management con la configuración modificada para eliminar
los mensajes de Redundancy Error (Error de redundancia).

Tarea: Validación del suministro de energía redundante a sistemas
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