



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                HP manuales
                
                

                Accesorios para el ordenador
                
                

                Modular Cooling System
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Menú identification – HP Modular Cooling System Manual del usuario

                Página 23

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Indicadores

Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador

Both front and rear rack doors are open. (Están abiertas la
puerta delantera y la puerta trasera del bastidor.)

Mensaje de alarma de la interfaz Web

Both doors are open. (Están abiertas las dos puertas.)

Condición

La puerta frontal y la puerta posterior están abiertas. El
sistema apaga los ventiladores y cierra la válvula de agua.

Módulos o sensores

Sensor de la puerta del bastidor

Notificación SNMP

Alarma

Tipo de mensaje

Alarma

Solución:

1.

Compruebe que las puertas frontal y posterior están cerradas.

2.

Compruebe que una condición no haya desencadenado la apertura automática de la puerta.

NOTA:

Asegúrese de que el umbral de temperatura no es demasiado bajo. Consulte los

mensajes de apertura de puerta de emergencia.

x cycles (La bomba de condensación ha superado los x ciclos)

Indicadores

Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador

Dew point warning (Advertencia de punto de condensación)

Mensaje de alarma de la interfaz Web

Water Input Temperature lower than dew point (La
temperatura del agua entrante es inferior al punto de
condensación)

Condición

La puerta frontal o la puerta posterior están abiertas, y la
temperatura de entrada de agua es inferior al punto de
condensación calculado. Los ventiladores cambian
automáticamente al 75% de la velocidad máxima.

Módulos o sensores

Sensor de humedad

Notificación SNMP

Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje

Warning (Advertencia)

Solución:

1.

Compruebe que las puertas frontal y posterior están cerradas.

2.

Compruebe que la carga del servidor cumple con la carga mínima especificada para la
temperatura de entrada de agua en la HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía
de preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042).

Menú Identification

Haga clic en Identification (Identificación) en el marco de navegación izquierdo para mostrar la
pantalla Identification. Esta pantalla muestra información específica de contacto y del dispositivo.

ESES
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