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10.

Seleccione si desea activar o desactivar la alarma sonora mediante los botones de opción
situados junto a Audible Alarm (Alarma sonora). Este parámetro afecta solo a la Server Intake
Temperature (Temperatura en la entrada al servidor):

◦

Enable (Habilitar): permite que produzca una alarma sonora cuando se genere una alarma
de temperatura.

◦

Disable (Deshabilitar): no permite que se produzca una alarma sonora cuando se genere
una alarma de temperatura.

11.

Indique si desea permitir que la alarma se restablezca (lo que también restablece la alarma
sonora y el relé de alarma) automáticamente (Auto) o manualmente (Manual) mediante los
botones de opción situados junto a Alarm Reset (Restablecimiento de alarma). Este parámetro
afecta solo a la Server Intake Temperature (Temperatura en la entrada al servidor):

◦

Auto: permite que la alarma se apague automáticamente si la temperatura vuelve a
situarse dentro del intervalo válido después de que se genere una alarma de temperatura.
Este parámetro apagará la alarma sonora.

◦

Manual: permite que la alarma se desactive haciendo clic en Clear Alarms (Borrar
alarmas) en el menú Setup>General (Configuración>General). La alarma también se
puede borrar pulsando la tecla C en el módulo de gestión después de que se genere
cualquier alarma.

12.

Seleccione la casilla de verificación correspondiente para activar los receptores de capturas
del 1 al 4.

13.

Seleccione esta opción para activar la refrigeración.

14.

En el campo Server Intake Temperature Trap Message Text (Texto del mensaje de captura de
temperatura en la entrada al servidor), introduzca la información que se muestra cuando se
recibe una captura de temperatura en la entrada al servidor.

15.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

◦

Para guardar la información, haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

◦

Para deshacer los cambios, haga clic en Cancel (Cancelar).

Ficha Remote Access

La pantalla Remote Access (Acceso remoto) permite al administrador introducir información para el
acceso remoto al módulo de gestión.

ESES

Ficha Setup
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