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de los pasillos. Una forma útil de investigar dichos problemas es mediante una visualización de
la temperatura en las distintas áreas del centro de datos. Para ello, antes debe describir las
posiciones físicas de sus sistemas. Power Management (Administración de energía) le permite
crear diagramas Power/Layout (Energía/Distribución) para los sistemas que se colocan en bastidor
y los bastidores que se colocan en hileras de un centro de datos (o parte de un centro de datos).

Para generar las vistas Power/Layout del centro de datos:
1.

Especifique la posición de cada sistema o caja de un bastidor.
a.

Si mantiene una base de datos (por ejemplo UCMDB o una hoja de cálculo de Excel)
que describa la agrupación de sistemas en bastidores y bastidores en una distribución
en el centro de datos, puede importarla directamente en Power Management. Para
obtener más información sobre la información de importación en Power Management,
consulte

Tarea: Importación de la configuración de energía desde bases de datos externas

.

b.

Las cajas de HP BladeSystem crean automáticamente un bastidor de caja en Systems
Insight Manager durante el proceso de detección completado anteriormente, en base al
nombre configurado en HP BladeSystem Onboard Administrator. Si hay una mezcla de
cajas y otros dispositivos en el bastidor, añada al bastidor los sistemas de montaje en
bastidor y otros dispositivos.

c.

Para otros bastidores que no se pueden detectar, cree un nuevo bastidor para agrupar
todos los dispositivos.

2.

Si sus instalaciones tienen la política de configurar la salida térmica total para bastidores
individuales, puede especificar el valor Thermal Limit - Watts (Límite térmico, en vatios) en la
página Edit Rack (Editar bastidor). De lo contrario, puede dejar este valor en blanco.

3.

Tras configurar todos los bastidores, colóquelos en el centro de datos. Puede crear un nuevo
objeto en el centro de datos para representar el área de interés. Por lo general, sería la planta
completa del centro de datos.

Una vez que haya configurado bastidores y centros de datos, se tarda 24 horas en proporcionar
la información térmica global. Para ver la información térmica antes de 24 horas, haga clic en
Refresh Data (Actualizar datos) en la pestaña Power/Thermal (Energía/Térmica) de un bastidor.

Así podrá ver el pico de temperatura detectado en cada área de su centro de datos en un plazo
de 24 horas. Puede ver esta información haciendo clic en el medidor para el centro de datos,
desde la página Power/Thermal Analysis views (Vista de Análisis de Energía Térmica) o por medio
de la pestaña Power/Thermal del centro de datos en Systems Insight Manager. Puede acceder a
la pestaña Power/Thermal desde cualquier pantalla de Systems Insight Manager haciendo clic
en el nombre del hiperenlace del centro de datos.

Si ha configurado algún límite térmico para sus bastidores, puede ver las infracciones potenciales
de dichos límites desde la vista Power/Thermal Analysis View en la pestaña Physical Location
(Ubicación física). Además, puede hacer clic en All Data Centers (Todos los centros de datos)
desde System and Event Collections (Recopilaciones de sistema y eventos); la columna Power
Status (Estado de energía) en la página de vistas Power/Thermal Analysis Views destacará los
bastidores que podrían llegar a sobrepasar los límites térmicos. Si alguno de los bastidores
sobrepasa el límite de salida térmica establecida, deberá corregirlo. Para obtener más información
sobre la resolución de tales problemas, consulte

Tarea: Protección de su infraestructura de energía

y refrigeración

.

Paso 4: Búsqueda de capacidad disponible en dispositivos de suministro de energía

Para buscar capacidad adicional o posibles problemas en los dispositivos de suministro de energía,
como las PDU o los circuitos de fase, debe configurar la jerarquía de suministro de energía. Para
obtener más información sobre la jerarquía de suministro de energía, consulte

Jerarquía de

suministro de alimentación

.

Para describir su jerarquía de suministro de alimentación:
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