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tiempo de respuesta del sistema es de absoluta importancia, debe aplicar límites a otros
sistemas, y asegurarse de que los sistemas prioritarios siempre tienen acceso al máximo
rendimiento que puedan alcanzar.

Tarea: Recuperación de capacidad de energía/térmica para un sistema
nuevo

Al desplegar el sistema nuevo en su centro de datos, debe seleccionar una ubicación que tenga
los recursos suficientes siguientes:

•

Espacio físico en un bastidor, para montar el sistema

•

Capacidad de suministro de energía al que conectarlo

•

Capacidad térmica o refrigeración suficiente para evitar sobrecalentamiento del propio equipo
o de los sistemas próximos

•

Conectividad de red del tipo y ancho de banda adecuados

•

Ubicación próxima a otros sistemas relacionados y otras cuestiones de organización

Si los requisitos de energía del sistema sobrepasan ligeramente la capacidad de energía o térmica
dentro del bastidor elegido, puede configurar límites de energía en este sistema y en los otros del
bastidor, para asegurarse de que todos los sistemas obtienen los recursos necesarios, sin
desperdiciar asignación. Si está desplegando un sistema, puede aplicar el valor de límite a la
caja que incluirá el sistema, para asegurarse de que no se supera la capacidad de energía de
los dispositivos de suministro de energía ni la capacidad térmica del bastidor. A continuación,
inserte el sistema en la caja. El valor de limitación se divide entre los otros sistemas de la caja. Si
no es un sistema, debe determinar la cantidad de vatios necesarios para el nuevo sistema. Puede
utilizar HP Power Calculator, o iniciar el sistema y determinar su Calibrated Max Power de forma
más precisa. Puede obtener este valor de las vistas Power/Thermal Analysis view o las páginas
de informes de datos de energía/térmicos de Power Management. También puede obtener el
valor de la página Power Management Settings (Configuración de Power Management) de la
página de iLO del sistema, en la que se menciona como Server Maximum Power (Energía máxima
del servidor), según se indica a continuación:

Figura 8 Página Power Management Settings de iLO 2
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Administración de los servicios de energía y refrigeración en su centro de datos
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