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Vuelva a iniciar la actualización

Se activa una alarma sonora

Acción:

1.

Identifique el indicador LED rojo asociado a la alarma sonora.

2.

Consulte la información sobre solución de problemas de este documento para determinar la causa
de la alarma.

Cambios en el disyuntor

Acción:

Extraiga una cantidad de carga y, a continuación, pulse el disyuntor para restablecerla.

El UPS sólo funciona con batería

Acción:

1.

Guarde el trabajo en curso.

2.

Apague los dispositivos de carga conectados a los receptáculos de salida del UPS.

3.

Retire uno o más dispositivos de carga para reducir los requisitos de alimentación.

4.

Asegúrese de que la configuración del UPS coincida con el voltaje de la red. Consulte la sección
"Selección de la configuración de voltaje del UPS (

Selección de la configuración de voltaje del

UPS en la página 16

)".

El UPS cambia con frecuencia entre la alimentación por

batería y la alimentación de la red

Acción:

1.

Compruebe el voltaje de entrada.

2.

Cambie la configuración de la marcación de ajuste de sensibilidad a la alimentación (

Configuración

de la marcación de ajuste de sensibilidad a la alimentación en la página 28

)

3.

Póngase en contacto con un electricista cualificado para asegurarse de que el voltaje de la red es
adecuado para el UPS.

El UPS no proporciona el tiempo de respaldo esperado

Acción:

1.

Si el LED de nivel de carga de salida está iluminado en rojo o parpadea en rojo, retire uno o varios
dispositivos de carga para reducir los requisitos de alimentación.

2.

Apague el UPS (

Apagado del UPS en la página 28

).

3.

Compruebe que las baterías están conectadas.

4.

Deje que el UPS cargue las baterías durante 24 horas.

36

Capítulo 6 Solución de problemas
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