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El UPS está en modo de desvío automático

Acción:

1.

Si utiliza software de gestión de alimentación, compruebe los archivos de registro para obtener
información específica sobre el error con el fin de identificar el problema.

Para obtener más información sobre las causas de una condición de fallo general, consulte la
HP Power Manager User Guide (Guía de usuario de HP Power Manager) disponible para su
descarga en la página Web de HP (

http://www.hp.com/go/rackandpower

).

2.

Asegúrese de que no exista nada que bloquee la ventilación del bisel frontal y del panel posterior.

3.

Si el LED no se apaga, sustituya el módulo electrónico (

Sustitución del módulo electrónico del UPS

en la página 32

).

Condición de alarma general

Acción:

1.

Si utiliza software de gestión de alimentación, compruebe los archivos de registro para obtener
información específica sobre el error con el fin de identificar el problema.

Para obtener más información sobre las causas de una condición de fallo general, consulte la
HP Power Manager User Guide (Guía de usuario de HP Power Manager) disponible para su
descarga en la página Web de HP (

http://www.hp.com/go/rackandpower

).

2.

Compruebe las baterías:

a.

Deje que el UPS cargue las baterías durante 24 horas.

b.

Si el LED de fallo de batería se ilumina en color rojo, sustituya las baterías (

Procedimiento

de sustitución de la batería del UPS en la página 36

).

3.

Reduzca la carga:

a.

Apague el UPS (

Apagado del UPS en la página 29

).

b.

Retire uno o más dispositivos de carga para reducir los requisitos de alimentación.

c.

Espere al menos 5 segundos y reinicie el UPS.

d.

Si la condición continúa, compruebe que los dispositivos de carga no estén defectuosos.

4.

Deje que el UPS se enfríe:

a.

Apague el UPS (

Apagado del UPS en la página 29

).

b.

Limpie los orificios de aire y quite las fuentes de calor.

c.

Compruebe que no hay ningún obstáculo alrededor del UPS que impida la circulación del aire.

5.

Espere al menos 5 minutos y reinicie el UPS.

6.

Si la condición persiste, póngase en contacto con un representante autorizado del servicio técnico
de HP.

Desvío fuera del intervalo

El voltaje de entrada no se encuentra entre el ±12 por ciento del voltaje nominal.

ESES
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