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Configuración de los valores de restauración de la alimentación del sistema

La sección System Power Restore Settings (Parámetros de restauración de la alimentación del
sistema) le permite controlar el comportamiento del sistema después de una pérdida de
alimentación. También puede configurar estos parámetros con la RBSU del sistema durante la
POST. Es necesario disponer del privilegio Configure iLO Settings (Configurar valores de iLO)
para cambiar la configuración de la restauración de la alimentación del sistema.

Para modificar los valores de restauración de la alimentación del sistema:
1.

Vaya a la página Power Management

→Server Power (Gestión de energía > Alimentación

del servidor), que se muestra en la

Figura 74 (página 154)

.

2.

Marque o desmarque la casilla de verificación Auto Power-On (Encendido automático).

Este valor permite que iLO encienda un servidor cuando se le aplica alimentación, como por
ejemplo, cuando se enchufa o cuando se activa la unidad de alimentación ininterrumpida
(UPS, Unlimited Power Supply) después de un corte en el suministro de alimentación.

Si se pierde la alimentación de forma inesperada mientras el servidor se está encendiendo,
el servidor siempre se vuelve a encender, aunque la opción Auto Power-On (Encendido
automático) esté establecida en No.

3.

Seleccione un valor para Power-On Delay (Retraso de encendido).

Este parámetro escalona el encendido automático de los servidores en un centro de datos.
No interfiere con el botón de encendido. El retraso de encendido se produce antes de que
iLO encienda el servidor. El firmware de iLO requiere aproximadamente 30 segundos antes
de que el servidor se encienda con el retraso mínimo.

Las siguientes opciones están disponibles:

•

Minimum Delay (Retraso mínimo): el encendido se retrasa aproximadamente 30 segundos.

•

Minimum Delay (Retraso mínimo): el encendido se retrasa aproximadamente 15 segundos.

•

30 Second Delay (Retraso de 30 segundos): el encendido se retrasa aproximadamente
30 segundos.

•

45 Second Delay (Retraso de 45 segundos): el encendido se retrasa aproximadamente
45 segundos.

•

60 Second Delay (Retraso de 60 segundos): el encendido se retrasa aproximadamente
45 segundos.

•

Random up to 120 seconds (Aleatorio de hasta 120 segundos): el retraso varía y puede
ser de hasta 120 segundos.

4.

Haga clic en Submit (Enviar).

Visualización del consumo de energía del servidor

La página Power Meter (Medidor de alimentación) le permite ver el consumo de energía del
servidor a lo largo del tiempo.

Esta característica y muchas otras forman parte de un paquete de licencias de iLO. Para obtener
más información sobre las licencias de iLO, consulte la página web siguiente:

http://www.hp.com/

go/ilo/licensing

Para acceder a los gráficos del medidor de alimentación, vaya a la página Power
Management

→Power Meter (Gestión de energía > Medidor de alimentación), como se muestra

en la

Figura 75 (página 156)

.

Uso de iLO Power Management
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