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6.3.4.2 

Transmisores con Bloques Terminales Removibles 

La siguiente figura muestra la disposición general del tablero. Este 
tablero está dividido en tres secciones. 

Los bloques terminales de la Sección #1 corresponden a las salidas 
del transmisor. Estas señales no están certificadas como cableado 
de campo no incendiario. 

Los bloques terminales de la Sección #2 están definidos para las 
entradas del sensor externo (presión y temperatura). En los 
transmisores clasificados ATEX, Clase I, Zona 2, Modelo TB8- xx-xx-
xx-03 éstos deben ser tratados como cableados de campo no 
incendiarios. 

Los bloques terminales de la Sección #3 son para la interfaz del cable 
a la cabeza del sensor. Este consiste de 12 pares de conductores 
torcidos más un hilo de drenaje de cable (reforzado). En los 
transmisores clasificados ATEX, Clase I, Zona 2, Modelo TB8- xx-xx-
xx-03 éstos deben ser tratados como cableados de campo no 
incendiarios. 

El torque recomendado para los tornillos terminales es de 4,4 a 5,3 
lb

f

- pulgada (0,5 a 0,6 Nm). 

El torque recomendado para los tornillos que fijan los bloques 
terminales a la base es de 3,5 a 4,4 lbf-pulgada (0,4 a 0,5 Nm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 

Disposición General del Tablero Terminal 

Existe un cable verde con una raya amarilla adosado a un poste con 
hilo en la placa base. El extremo libre de este cable está pelado y 
debe ser instalado en el terminal J4-1. El J4-1 es el terminal al lado 
izquierdo extremo de la clavija más grande del terminal (la clavija en 
la parte inferior derecha de la figura 7) y ha sido marcado 

con una “S” 

sobre fondo amarillo. Esta es una conexión eléctrica redundante a la 

Sección #3 

Sección #2 

Sección #1 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                81
                82
                83
                84
                85
                …
                282
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









