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8.1

notA

Si no hay un comunicador HARt portátil disponible, 
el procedimiento de alineación puede realizarse de 
forma limitada mediante la supervisión de la salida de 
4 a 20 mA (este método es sólo parcialmente efectivo 
debido a la banda muerta formada en la salida de 4 a 
20 mA). Si el resultado del bloqueo parcial del haz 
arroja una dispersión de salida superior a 4 mA +/- 0,1, 
la alineación debe ajustarse para eliminar la dispersión. 
también puede observarse el indicador LED del equipo 
oPECL. El indicador debe permanecer iluminado en 
color verde en cualquier posición de bloqueo del haz.

5. Encienda el comunicador HART y compruebe que 

reconozca al dispositivo OPECL. Cuando se establezca 
la comunicación HART, el menú Root de OPGD Rx 
aparecerá en la pantalla del comunicador. 

6. En este menú, seleccione la opción Status Menu (opción 2). 

7. En el menú Status, seleccione la opción Sensor 

Information Menu (opción 3). 

8. Aparecerá el menú Sensor Information con la 

siguiente información: 

(Al realizar el procedimiento de alineación, las lecturas que 
interesan son las referidas a la absorción y la relación).

notA

Realice los ajustes de alineación muy gradualmente. 
Después de realizar un ajuste, espere al menos 
10  segundos para que se estabilice el nivel de salida. 
Continúe realizando ajustes de ser necesario, hasta 
alcanzar el nivel correcto.

9. Observe la los valores de lectura que indican absorption 

al ejecutar los siguientes pasos:

A. Realice una serie de bloqueos parciales del haz en la 

mitad de la lente del receptor mediante la herramienta 
de bloqueo parcial (009762-002).-002). Bloquee las 
mitades superior, derecha, inferior e izquierda por 
separado. Verifique que el nivel de absorción que 
aparece en el comunicador HART sea tan cercano a 
cero como sea posible. 

B. Si la lectura de absorción indica un valor superior a 

+/-  5%, se necesitará un ajuste detallado para lograr 
una alineación óptima. Consulte la figura 21. 

BLOQUEO DE HAZ SUPERIOR

Si este bloqueo hace que la absorción 

aumente > 5%, mueva el receptor hacia abajo.

BLOQUEO DE HAZ DERECHO

Si este bloqueo hace que la absorción 

aumente > 5%, mueva el receptor hacia la izquierda.

BLOQUEO DE HAZ INFERIOR

Si este bloqueo hace que la absorción 

aumente > 5%, mueva el receptor hacia arriba.

BLOQUEO DE HAZ IZQUIERDO

Si este bloqueo hace que la absorción 

aumente > 5%, mueva el receptor hacia la derecha.

Figura 21: Diagrama de bloqueo de haz de OPECL
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