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2. Conecte la salida de 24 V CC al módulo de 

redundancia (los terminales redundantes de suministro 

eléctrico “+” y “–” están conectados internamente).

3. Para garantizar el cumplimiento de la norma NFPA 72, 

los suministros eléctricos principal y secundario deben 

supervisarse para detectar la presencia de tensión en 

el punto de conexión al sistema. Conecte la unidad de 

suministro eléctrico para la supervisión de función 

preventiva que prefiera. Consulte la figura 3-24 para 

ver un ejemplo de relés de suministro eléctrico 

conectados en serie para supervisar la energía.

 

Para obtener información detallada sobre la supervisión 

del sistema con aprobación USCG, consulte el 

Apéndice D.

NoTA

Para obtener más información, consulte la 
documentación del fabricante del suministro eléctrico 
incluida con la documentación de respaldo que se 
entrega con el sistema Eagle Quantum Premier. 

INICIO

Encienda el suministro eléctrico y permita que la tensión se 

estabilice. Verifique la tensión de salida y ajústela según 

sea necesario. Consulte "Suministros eléctricos 

EQP2120PS(–B)" en la sección Especificaciones de este 

manual.

IMPORTANTE

La tensión de salida puede ajustarse. Es necesario 
garantizar una distribución pareja de la corriente. Para 
ello es necesario configurar con precisión todas las 
unidades de suministro eléctrico que operan en 
paralelo con la misma tensión de salida de ±10 mV.

IMPORTANTE

Para garantizar una distribución simétrica de la 
corriente, se recomienda que todas las conexiones de 
cables de los módulos de redundancia diodo/
unidades de suministro eléctrico al bus de distribución 
de energía tengan la misma longitud y sección 
transversal.

AL MÓDULO EDIO

L

N

–

–

+

+

CC
CORRECTO

13

14

PS n

PHOENIX

QUINT-PS-100- n

240AC/24DC/20A

L

N

–

–

+

+

CC
CORRECTO

13

14

PS 1

PHOENIX

QUINT-PS-100- n

240AC/24DC/20A

L

N

–

–

+

+

CC
CORRECTO

13

14

PS

PHOENIX

QUINT-PS-100- n

240AC/24DC/20A

L

N

–

–

+

+

CC
CORRECTO

13

14

PS

PHOENIX

QUINT-PS-100- n

240AC/24DC/20A

B2438

Figura 3-24: Relés de suministro eléctrico conectados en serie para la supervisión de problemas (hasta 16 suministros eléctricos)
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