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cIrcUItO de dISpOSItIVO InIcIadOr 

(Idc) SerIe eQ22xxIdc

El circuito IDC tiene tres indicadores LED (ubicados en el 

centro de la placa de circuitos del módulo de comunicación 

IDC) para indicar visualmente el estado del dispositivo. 

NoTA

El monitor de fallas de conexión a tierra del circuito de 
dispositivo iniciador responde ante la presencia de 
una falla de conexión a tierra dentro del circuito de 
energía. ofrece una entrada de contacto seco 
supervisada y un circuito de supervisión de fallas de 
conexión a tierra para indicar un estado de problema 
de suministro eléctrico. 

NoTA

Un indicador LED rojo parpadeante en un circuito 
IDCSC indica problemas tales como una falla de 
cableado (circuito abierto o cortocircuito) o una falta 
de configuración. 

UnIdadeS de cOMUnIcacIón dIGItal 

eQ22xxdcU Y eQ22xxdcUeX

Las unidades DCU tienen tres indicadores LED para 

mostrar visualmente el estado del dispositivo, que pueden 

observarse a través de la ventanilla de la cubierta de la 

carcasa.

NoTA

Si el módulo de comunicación no ha sido configurado, 
el indicador LED rojo titila con una frecuencia de 4 Hz. 

NoTA

El indicador LED de color ámbar sirve para el 
diagnóstico en fábrica y no se utiliza en el sistema. La 
iluminación de este indicador LED habitualmente 
señala una falla en el chip de comunicación. En ese 
caso, es necesario reemplazar la placa de circuitos 
del módulo de comunicación. 

Tabla 4-16: Indicadores de estado del circuito de dispositivo iniciador

Tabla 4-17: Indicadores de estado de la unidad DCU

Indicador LED

Estado del dispositivo

verde

Cuando está encendido indica que el dispositivo 
recibe energía.

Rojo

Cuando está encendido indica que existe un 
estado de alarma o de falla.
Encendido fijo = Una de las entradas está 

activa.

Intermitente = 

Estado de falla, como un 
circuito de entrada abierto o 
falta de configuración.

Ámbar 

Cuando está encendido indica que un dispositivo 
está deshabilitado. El módulo debe reemplazarse.

Estado del dispositivo

Estado de LED

Encendido

Con impulsos a una frecuencia de 0,5 Hz

Calibración

Con impulsos a una frecuencia de 1 Hz o 
encendido fijo

Falla

Con impulsos a una frecuencia de 4 Hz

Alarma

Encendido fijo
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