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Tabla 16. Condiciones y alarmas típicas (continuación)

Alarma o condición

Acción

Causa probable

Comprobar cargador
(Alarma 34)
Alarma continua

Se detectó una falla en el

cargador de la batería.

El UPS apaga el cargador hasta el siguiente

ciclo de energía. Contáctese con su

representante en servicios de reparación.

Tensión CA inversor alta
(Alarma 0)
Alarma intermitente

El UPS ha detectado niveles

altos anormales de voltaje de

salida.

El UPS se transfiere al modo Desviación si

soporta la carga.

Tensión CA inversor baja
(Alarma 1)
Alarma continua

El UPS ha detectado niveles

bajos anormales de voltaje de

salida.

El UPS se transfiere al modo Desviación si

soporta la carga.

Sobrevoltaje desviación CA
(Aviso 3)
Alarma intermitente

El voltaje medido en

Desviación ha excedido la

especificación del límite de

voltaje para la operación de

desviación.

Se genera una alarma de notificación y se

registra el anuncio.
Sólo aplique esta configuración cuando

Calificar desviación se establece en Siempre y

el servicio está presente, pero por encima del

rango de sobrevoltaje de desviación.
No aplique esta configuración si la alarma

Servicio no presente está activada.

Subvoltaje desviación CA
(Aviso 4)
Alarma intermitente

El voltaje medido en

Desviación es menor que la

especificación del límite

superior de voltaje para la

operación de desviación.

Se genera una alarma de notificación y se

registra el anuncio.
Sólo aplique esta configuración cuando

Calificar desviación se establece en Siempre y

el servicio está presente, pero por debajo del

rango de subvoltaje de desviación.
No aplique esta configuración si la alarma

Servicio no presente está activada.

Desviación bajo sobre

frecuencia
(Aviso 5)
Alarma intermitente

El voltaje medido en

Desviación está fuera del rango

de la especificación del límite

superior o inferior de voltaje

para la operación de desviación.

Se genera una alarma de notificación y se

registra el anuncio.
Sólo aplique esta configuración cuando

Calificar desviación se establece en Siempre y

el servicio está presente, pero fuera del rango

de frecuencia de desviación.
No aplique esta configuración si la alarma

Servicio no presente está activada.
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