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Configuración del mantenimiento y el apagado

Introducción

Después de introducir la información de credenciales correcta para sus administradores e hipervisores, 

debe configurar las secuencias de mantenimiento y apagado según las necesidades de disponibilidad de 

su infraestructura de TI cuando hay un corte de energía.

Opciones de configuración para las instalaciones de vCenter y SCVMM

Haga clic en cada host del menú Configuración de nodos y configure los parámetros necesarios:

• Mantenimiento remoto: activado o desactivado. Cuando está activado, el cliente de MUMC establece 

el host en “Modo de mantenimiento”. Según la configuración del host o el clúster, esto puede iniciar 

una migración vMotion/activa a otro host. Este evento se activa en la hora que se establece en el 

parámetro “Temporizador de mantenimiento”.

•

Temporizador de mantenimiento: tiempo transcurrido “en estado de batería” antes de que la 

secuencia de comandos de MUMC de Dell cambie el estado del host al modo de mantenimiento

•

Apagado remoto: activado o desactivado (Cuando está activado, permite que MUMC de Dell apague 

de manera sencilla el servidor en caso de que se cumplan los criterios de “SAI en estado de batería” y de 

apagado)

•

Apagado remoto de las máquinas virtuales: habilita MUMC de Dell para apagar las máquinas virtuales

•

Fuente de corriente: este servidor recibe energía del SAI (este nodo ya debe existir en MUMC de Dell)

•

Segmento de carga: el servidor recibe energía del segmento de carga del SAI

•

Master - Duración del apagado: criterios de apagado del servidor (tiempo necesario para apagar de 

manera sencilla el host)

•

Master - Apagado después del valor: criterios de apagado del servidor, que es el tiempo transcurrido en 

“estado de batería” antes del apagado sencillo. (Este temporizador debe ser superior al temporizador 

de mantenimiento) 

NOTA: 

El valor -1 significa que el temporizador está desactivado.

La Figura 76 muestra los ajustes de apagado de VMware vCenter y Microsoft SCVMM antes de la 

configuración. La Figura 77 muestra los ajustes de apagado de VMware vCenter y Microsoft SCVMM 

después de la configuración.
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