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Histéresis. 

Este valor especifica cuánto debe retroceder la temperatura o la humedad 

desde un umbral para que desaparezca la violación del umbral.
• Para las violaciones del umbral de temperatura máxima y alta, el punto de 

eliminación es el umbral menos la histéresis.

• Para las violaciones del umbral de humedad mínima y baja, el punto de eliminación 

es el umbral más la histéresis.

Aumente el valor de la histéresis de temperatura o la histéresis de humedad para 
evitar múltiples alarmas si la temperatura o la humedad que ha provocado una 
violación luego vacila ligeramente arriba y abajo. Si el valor de la histéresis es 
demasiado bajo, dicho vacilar puede provocar y eliminar una violación de un umbral 
repetidamente.

Ejemplo de temperatura que sube pero vacila:

 El umbral de temperatura máxima es 

de 29,44 °C y la histéresis de temperatura es de 1,7 °C. La temperatura sube por 
encima de 29,44 °C, violando el umbral. Luego vacila entre 28,89 °C y 30,00 °C 
repetidamente, pero no tiene lugar ningún suceso de desaparición de violación ni 
ninguna nueva violación. Para que la violación existente desapareciese, la 
temperatura tendría que caer por debajo de 27,78 °C (1,7 °C menos del umbral).

Ejemplo de humedad que baja pero vacila:

 El umbral de humedad mínima es del 

18%, y la histéresis de humedad es del 8%. La humedad cae por debajo del 18%, 
violando el umbral. Luego vacila entre el 24% y el 13% repetidamente, pero no tiene 
lugar ningún suceso de desaparición de violación ni ninguna nueva violación. Para que 
la violación existente desapareciese, la humedad tendría que subir por encima del 
26% (un 8% más del umbral).
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