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GUÍA DEL USUARIO

PDU de rack con medidores
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Registro de sucesos y Unidades de temperatura

Ruta: Administración > General > Preferencias

Códigos de colores del registro de sucesos 

Esta opción está desactivada de manera predeterminada. Marque la casilla 

Códigos 

de colores del registro de sucesos

 para activar la codificación por colores del texto 

de alarma registrado en el registro de sucesos. Las entradas de suceso del sistema y 
las entradas de cambio de la configuración no cambian de color. 

Cambio de la escala predeterminada de temperatura 

Seleccione la escala de temperatura (Fahrenheit o Celsius) en la cual se muestran 
todas las mediciones de temperatura en esta interfaz de usuario.

Color del 
texto

Gravedad de la alarma

Rojo

Crítica

: Existe una alarma crítica, que requiere acción inmediata.

Naranja

Advertencia

: Existe una condición de alarma que requiere atención y que podría 

poner en peligro los datos o el equipo si no se aborda su causa.

Verde

Alarma retirada

: La condiciones que han causado la alarma han mejorado.

Negro

Normal

: No hay ninguna alarma. La Rack PDU y todos los dispositivos 

conectados funcionan con normalidad.
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