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Diagnóstico y solución de errores

Diagnóstico y
solución de
errores

Causa:

Sobretensión o falta de tensión de red

Solución:

Controlar la tensión de red

Causa:

Avería de fase

Solución:

Controlar la alimentación de red

Causa:

Sensor de temperatura defectuoso

Solución:

Controlar y, si fuera necesario, sustituir el sensor de temperatura

Causa:

Bomba de recirculación de electrolito defectuosa

Solución:

Controlar y, si fuera necesario, sustituir la bomba de recirculación
de electrolito

Causa:

Falta de tensión de la batería

Solución:

Controlar los ajustes de parámetros y la tensión de batería

Causa:

Sobretensión de la batería

Solución:

Controlar los ajustes de parámetros y la tensión de batería

Causa:

Exceso de temperatura de la batería

Solución:

Controlar los ajustes de parámetros y la batería respecto a un
posible defecto

Causa:

Exceso del tiempo de carga en la fase I1

Solución:

Controlar los ajustes de parámetros y la batería respecto a un
posible defecto

Causa:

Exceso del tiempo de carga en la fase U1

Solución:

Controlar los ajustes de parámetros y la batería respecto a un
posible defecto

Causa:

Sobretensión en al batería (sólo durante la recarga)

Solución:

Controlar los ajustes de parámetros y la tensión de batería

Causa:

Error al final de la fase U1

Solución:

Controlar la batería respecto a un posible defecto




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                43
                44
                45
                46
                47
                …
                120
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            Acctiva Professional 42,                                                            Acctiva Easy MC 04,                                                            Acctiva Easy MC 06,                                                            Acctiva Standard 12-5,                                                            Acctiva Standard 12-10,                                                            Acctiva Standard 24-5,                                                            Selectiva Plus (one-phase)                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









