



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Bell & Gossett manuales
                
                

                Bombas
                
                

                P2002549B ecocirc XL High Efficiency Large Wet Rotor Pumps
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                1 configurar los ajustes de la bomba, 1 cambiar los parámetros de comunicación, 2 cambiar el modo de control – Bell & Gossett P2002549B ecocirc XL High Efficiency Large Wet Rotor Pumps Manual del usuario

                Página 13: 3 cambiar el punto de ajuste, 4 cambiar la unidad de medida en pantalla, 6 configuración del sistema y operación, Power speed head flow

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
6 Configuración del sistema y
operación

Precaución

PRECAUCIÓN:
Utilice siempre guantes protectores cuando toque las bom-

bas y el motor. Cuando se bombeen líquidos calientes, es

posible que la bomba y sus partes excedan los 40° C (104°

F).

NOTA:
La bomba no debe funcionar en seco, ya que esto puede provocar la

destrucción de los rodamientos. Llene correctamente el sistema con lí-

quido y purgue el aire antes de encender la bomba por primera vez.

NOTA:

• Nunca ponga en marcha la bomba con la válvula de descarga ce-

rrada por más de unos pocos segundos.

• No exponga una bomba en reposo a condiciones de congela-

miento. Drene todos los líquidos dentro de la bomba. Si no lo ha-

ce, puede ocurrir que el líquido se congele y que la bomba se da-

ñe.

• La suma de la presión de aspiración y la presión de descarga de

cierre no debe exceder los valores de presión nominal de la bom-

ba.

• No utilice la bomba si se produce cavitación. La cavitación puede

dañar los componentes internos.

6.1 Configurar los ajustes de la bomba

Cambie la configuración de la bomba utilizando uno de los siguientes

métodos:

• Interfaz de usuario

• El bus de comunicación

• La comunicación inalámbrica

6.1.1 Cambiar los parámetros de comunicación

Cambiar los parámetros de comunicación de la bomba Consulte 

Inter-

faz de usuario

 (página 9).

1.

Apague la bomba.
Espere hasta que la luz del indicador de encendido se apague.

2.

Encienda la bomba.

3.

Cuando la pantalla muestre COMM (COM), pulse el botón de pa-

rámetros (3) para acceder al menú de comunicación.

4.

Seleccione uno de los siguientes parámetros utilizando el botón

de configuración (5).

• BAUD (BDR) = configuración de frecuencia de baudios (valo-

res disponibles 4,8 - 9,6 - 14,4 - 19,2 - 38,4 - 56,0 - 57,6 kbps)

• ADDR (ADD) = configuración de la dirección (dirección dis-

ponible 1-255 para Modbus y 0÷127 para BACnet)

• MODU (MDL) = configuración del módulo opcional (0 = sin

módulo; 1 = módulo inalámbrico; 2 = módulo RS-485)

5.

Pulse el botón de parámetros para ingresar en el submenú

6.

Edite los valores de configuración utilizando los botones.

7.

Pulse el botón de parámetros para confirmar y guardar los nuevos

valores.

8.

Pulse el botón de modos para salir del submenú

9.

Repita el procedimiento anterior para cada uno de los tres pará-

metros.

Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, la bomba saldrá del

menú actual y continuará con el procedimiento de encendido. Todos

los parámetros que se modifican sin confirmación se restauran al esta-

do anterior.

6.1.2 Cambiar el modo de control

La bomba puede ser controlada por un BMS (Sistema de gestión del

edificio) u otros dispositivos mediante el puerto de comunicación

RS-485 a través del protocolo Modbus o BACnet .

Las siguientes instrucciones se utilizan al momento de realizar el cam-

bio en la interfaz de usuario. Consulte 

Interfaz de usuario

 (página 9).

• Pulse el botón de modo de funcionamiento (1).

• Los modos de funcionamiento cambian cíclicamente al pulsar el

botón.

mode

mode

mode

mode

mode

mode

6.1.3 Cambiar el punto de ajuste

Consulte 

Interfaz de usuario

 (página 9).

1.

Presione uno de las flechas de configuración (5).
La pantalla comienza a parpadear.

2.

Cambie el valor con las teclas (5).

3.

Espere 3 segundos para guardar los cambios y activar el nuevo

punto de ajuste.
La pantalla dejará de parpadear para confirmar el cambio.

NOTA:
Si se instala una válvula de retención en el sistema, asegúrese que el

cabezal de la bomba sea suficiente para permitir el flujo a través del

sistema.

6.1.4 Cambiar la unidad de medida en pantalla

Los parámetros de potencia, caudal, carga y velocidad cambian cíclica-

mente cuando se pulsa el botón de parámetros (3). Para cambiar la

unidad de medida, siga los siguientes pasos:
1.

Pulse el botón (3) para cambiar la unidad de medida. Consulte 

In-

terfaz de usuario

 (página 9).

Power

Speed

Head

Flow

Parameter

button

Parameter

button

Parameter

button

Parameter

button

2.

Cuando se muestra en pantalla el caudal y la carga, si se presiona

el botón (3) por más de un segundo en cada uno de estos pará-

metros, la unidad de medida se cambiará automáticamente de la

siguiente manera:

• Caudal: m3/h ↔ gpm (US)

• Carga: m ↔ ft

6 Configuración del sistema y operación
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