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Comunicaciones con la estación central

El panel de control puede informar mensajes detallados según el formato que se use.
La tabla 5.1 muestra la estructura de los informes para todos los formatos.

Consulte la tabla 5.2 para una explicación de cada código alfabético en la tabla 5.1 Consulte la tabla 
5.3 para conocer una lista de los receptores compatibles.

Formato

Formato

Formato

Formato

Informe

3+1/4+1/Standard

4+1 Express

3+1/4+1/Expanded

4+2/Standard

4+2 Express

4+2/Expanded

Alarma

SSS(S) A

SSS(S) A
AAA(A) Z

SSSS AA2

SSSS AZ

Restauración de alarma

SSS(S) RA

SSS(S) RA

RARARA(RA) Z

SSSS RARA2

SSSS RAZ

Problema de zona

(Zona abierta)

SSS(S) TZ

SSS(S) TZ

TZTZTZ(TZ) Z

SSSS TZTZ2

SSSS TZZ

Restauración de 

problema de zona

SSS(S) RTZ

SSS(S) RTZ

RTZRTZRTZ(RTZ) Z

SSSS RTZRTZ2

SSSS RTZZ

Problema del sistema

SSS(S) TS

SSS(S) TS

TSTSTS(TS) Y

SSSS TSTS2

SSSS TSY

Restauración del 

problema de sistema

SSS(S) RTS

SSS(S) RTS

RTSRTSRTS(RTS) Y

SSSS RTSRTS2

SSSS RTSY

Zona desactivada

SSS(S) DZ

SSS(S) DZ

DZDZDZ(DZ) Z

SSSS DZDZ2

SSSS DZZ

Restauración de zona 

desactivada

SSS(S) RDZ

SSS(S) RDZ

RDZRDZRDZ(RDZ) Z

SSSS RDZRDZ2

SSSS RDZZ

Batería baja

SSS(S) L

SSS(S) L

LLL(L) L2

SSSS LL2

SSSS LL2

Restauración de batería 

baja

SSS(S) RL

SSS(S) RL

RLRLRL(RL) RL2

SSSS RLRL2

SSSS RLRL2

Pérdida de CA

SSS(S) P

SSS(S) P

PPP(P) P2

SSSS PP2

SSSS PP2

Restauración de pérdida 

de CA

SSS(S) RP

SSS(S) RP

RPRPRP(RP) RP2

SSSS RPRP2

SSSS RPRP2

Evacuación de incendio

SSS(S) FD

SSS(S) FD

FDFDFD(FD) FD2

SSSS FDFD2

SSSS FDFD2

Restauración de 

evaluación de incendio

SSS(S) RFD

SSS(S) RFD

RFDRFDRFD(RFD) RFD2

SSSS RFDRFD2

SSSS RFDRFD2

Condición de supervisión

SSS(S) V

SSS(S) V
VVV(V) Z

SSSS VV2

SSSS VZ

Restauración de 

condición de supervisión

SSS(S) RV

SSS(S) RV

RVRVRV(RV) Z

SSSS RVRV2

SSSS RVZ

Informe de la prueba

SSS(S) X

SSS(S) X

SSSS XX2

SSSS XX2

Carga o descarga

SSS(S) UD

SSS(S) UD

SSS UDUD2

SSS UDUD2

Tabla 5.1 Selección del formato
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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