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Cálculo de la capacidad de la batería

Cálculos de suministro de energía

7.4 Cálculo de la capacidad de la batería

Utilice la tabla 7.4 para calcular la carga total de reserva y de alarma en horas amper (HA). La carga 
total determina la capacidad de la batería (en HA), requerida para mantener el panel de control en 
funcionamiento en caso de pérdida de CA. Complete la tabla 7.4 de la siguiente manera:

1. Ingrese los totales de la tabla 7.3 de la página 180 mostrados en las columnas de cálculos 2 y 3.
2. Ingrese los tiempos de standby y de alarma según la norma NFPA (consulte los "requisitos de 

la Norma NFPA" más abajo).

3. Calcule las horas amper para la condición de standby y de alarma y luego sume las horas 

amper de dichas condiciones.

4. Multiplique la suma por un factor de disminución de energía de 1.2 para calcular la capacidad 

adecuada de la batería (en HA).

5. Escriba los requisitos de HA en la etiqueta del establecimiento protegido, ubicada en la cara 

interna de la puerta del gabinete. 

7.4.1 Requisitos de la NFPA para baterías

•

Según lo previsto por la norma NFPA 72, los sistemas registrados y locales de alarma contra 
incendios requieren 24 horas de energía en standby seguidos por 5 minutos en modo de alarma.

•

Según lo previsto por la norma NFPA 72, los sistemas centrales, auxiliares y remotos de 
alarmas contra incendios requieren 60 horas de energía en standby seguidos por 5 minutos en 
modo de alarma. Es necesario que las baterías instaladas en un sistema suministrado por un 
generador proporcionen al menos 4 horas de energía en standby.

7.4.2 Selección y ubicación de las baterías

Seleccione baterías que alcancen o superen el total de HA calculadas en la tabla 7.4. El panel de 
control puede cargar baterías de un rango entre 7 HA y 18 HA. El gabinete del panel de control 
puede alojar baterías de hasta 18 HA. Las baterías superiores a 18 HA requieren un cargador de ba-
tería externo registrado en UL y un gabinete, como el BB-26, BB-55F u otro gabinete de batería 
externo registrado en UL.

4 Maximum alarm current for each sounder base is 0.015 amps which must be supplied by aux. 24VDC source.
5 El consumo total de corriente eléctrica no debe superar los 2.7 A.

Carga de standby secundaria
(total de la columna de cálculos 3 de la 
tabla 7.3)
[ ]

Tiempo de standby requerido
(24 hours)
X [ ]

= AH

Carga de alarma primaria
(total de la columna de cálculos 2 de la 
tabla 7.3)
[ ]

Tiempo de alarma requerido
(para 5 min., ingrese 0.084,
para 10 min., ingrese 0.168)
X[ ]

= AH

Sume las HA de standby y de alarma

= AH

Multiplique por el factor de disminución de energía

 X 1.2

Capacidad de la batería. Total de HA requeridas

= AH

Tabla 7.4 Requisitos para el total de energía secundaria a 24 VDC
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