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Programación

Nivel de programación maestra

Mientras visualiza una de las pantallas Tipo de control, seleccione el tipo de control de monitoreo a 
programar presionando la tecla correspondiente en el teclado numérico (BLANK, vacío; BELL CIR-
CUIT, circuito de campanas; HORN CIRCUIT, circuito de bocinas). Se volverá a mostrar la pan-
talla Editar control #2, que indicará el nuevo tipo seleccionado. 

La siguiente tabla muestra tipos de códigos de módulos de control y sus funciones, que se muestran 
en las pantallas Tipo de control:

Silenciable

La opción Silenciable le permite al programador elegir si los dispositivos de salida conectados al 
módulo de control pueden silenciarse, o bien presionando la tecla Alarm Silence (silenciar alarma) 
o bien activando el Autosilence (silenciador automático).

Si presiona la tecla 3 mientras visualiza la pantalla Editar control #2 se activará la función del silen-
ciador, y se mostrará la leyenda Silenciable Yes (Silenciador Sí) en pantalla. Cada vez que presione 
la tecla 3, en pantalla se mostrará el cambio de leyenda de Silenciable Sí a Silenciable No.

Note que las salidas no silenciables no se activarán para evacuaciones.

Walktest (análisis de memoria)

La opción Walktest permite probar los dispositivos del sistema sin necesidad de restablecer ma-
nualmente el panel de control luego de activar cada dispositivo. Para activar para la opción Walk-
test en dispositivos conectados a un módulo de control, presione 1 mientras visualiza la pantalla 
Editar control #3 hasta visualizar en pantalla la leyenda Walktest Yes (análisis de memoria Sí). Cada 
vez que presione la tecla 1, en pantalla se mostrará el cambio de Walktest Sí a Walktest No. Para 
información adicional, refiérase a la sección "Walktest" en la página 158.

OBSERVACIONES: Un módulo de relé de control configurado para el tipo Resettable Power 
(Restablecimiento de energía) se guiará por la energía de 24 VDC con capacidad de 
restablecimiento de la placa de circuitos principal a menos que se deshabilite el módulo de 
control.

Tipo de control 

Función específica

Vacío

Tipo de NAC - Supervisado

Circuito de campana

Tipo de NAC - Supervisado

Circuito de bocina

Tipo de NAC - Supervisado

Dispositivos de sonido

Tipo de NAC - Supervisado

Relé

Tipo de relé - Ignora circuito abierto

Circuito estroboscópico

Tipo de NAC - Supervisado

Control

Tipo de NAC - Supervisado

Restablecimiento de energía

1

1 Si utiliza un módulo de relé de control para alimentar con energía con 

capacidad de restablecimiento a detectores de humo convencionales 
de dos cables, el módulo de monitoreo direccionable debe estar 
programado como Smoke Conventional (de humo, convencional).

Tipo de relé - Ignora circuito abierto

HVAC SHUTDN (apagar sistema 
HVAC) 

2

2 Para una descripción sobre HVAC SHUTDN (apagar sistema HVAC) 

refiérase a la sección F.1, "Operación del módulo de control", en la 
página 199.

Tipo de relé - Ignora circuito abierto

EDIT CONTROL
1=ENABLED
2=TYPE
3=SILENCEABLE

Pantalla Editar control 

#2

EDIT CONTROL
1=WALKTEST
2=ZONE ASSIGNMENT
 00 ** ** ** **

Pantalla Editar control #3
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