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Descripción del producto 

Las potencias nominales y requerimientos técnicos de 
la serie de bombas MPB responden a ISO 15783 / 
DIN ISO 5199. Se cumplen los requerimientos 
técnicos de VDMA 24279. 
La bomba periférica pertenece a la familia de las 
bombas de canal lateral. Se emplea cuando haya que 
alcanzar alturas de transporte grandes con 
volúmenes de transporte relativamente pequeños. 
Los Dibujos seccionales muestran la construcción de 
la bomba. Ver Apartado 9.2 y 9.3
Todos los componentes que entran en contacto con el 
medio están revestidos de plástico o hechos de otros 
materiales resistentes, p.ej. carburo de silicio. 
La posición de tubuladura de la carcasa 100 se puede 
elegir o bien en forma o en forma. Ver dibujos 
seccionales en la Apartado 9.2 y 9.3.
El eje de rodete 235 tiene 2 labios obturadores. Estos 
son presionados hidráulicamente en los canales 
circulares. 

De 

esta 

forma 

se 

reducen 

considerablemente las pérdidas por la ranura. 
El anillo distanciador 504 impide un „desplazamiento“ 
del manguito de cojinete derecho. 

El pasador 560/1 mantiene los canales circulares en 
la posición correcta. 
Con las juntas de centraje 415/3 están cerrados todos 
los orificios en la pared trasera de la carcasa, a 
excepción del inferior. 
Este permanece abierto: 
 

1. debido al vaciado 
2. debido a la corriente de barrido 

La corriente de barrido fluye a través del orificio 
inferior al inserto de la cuba. Luego es devuelto de 
nuevo a la carcasa a través del cojinete derecho. 
La ventilación de la cuba y de la tapa tiene lugar a 
través del apoyo. 
El canal circular izquierdo es idéntico al canal 
circular derecho.
La tapa 160 obtura la carcasa y presiona al mismo 
tiempo los canales circulares. 
Otros detalles de construcción se pueden ver en los 
dibujos seccionales en la Apartado 9.2 y 9.3.
Informaciones adicionales se pueden ver en el 
folleto.

5

Instalación 

5.1 Normas de seguridad 

Los 

equipos 

utilizados 

en 

recintos 

potencialmente explosivos deben cumplir las 
normas 

sobre 

protección 

contra 

deflagraciones. 

Los portadores de marcapasos se encuentran 
expuestos a un riesgo por el intenso campo 
magnético del accionamiento magnético. 
Puede ser peligroso para ellos estar a menos 

de 500 mm de la bomba. 
 

5.2 Instalación de la bomba / 

unidad 

El trabajo estructural debe prepararse conforme a las 
dimensiones indicadas en el plano de instalación. 
Método de instalación: sobre una bancada rellenada 
con lechada y unos cimientos firmes 

Alinear la bancada con los cimientos. 
Insertar los pernos de anclaje y rellenar la 
bancada con lechada. 
No apretar uniforme y firmemente los pernos de 
anclaje hasta que el mortero se haya secado. 

Otras posibilidades de instalación de la bomba son: 

instalación de 4 puntos 
instalación de 4 puntos con placa base. 

 

Ten pronto se monten instalaciones 
adicionales, 

hay 

que 

comprobar 

la 

estabilidad de la instalación sin anclaje del 

grupo completo. 
 

5.3 Alineación de bomba - motor 

Se deberán observar las advertencias 
especiales del fabricante del motor. 

 

Usar apoyos cerca de los pernos de anclaje / 
bancada. 

 

5.4 Tuberías 

Antes de instalar la bomba, deben limpiarse las 
tuberías de aspiración, alimentación y descarga. 
Para evitar suciedad o daños de las superficies de 
estanqueidad, se recomienda dejar colocadas las 
tapas de las bridas hasta justo antes de la instalación. 
Utilizar juntas de brida aptas para el medio. 
Para apretar los tornillos de las bridas, deben 
aplicarse los pares de apriete indicados en el 
Apartado 1.1.
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