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2.2 Para el cliente/usuario 

Deben observarse los siguientes puntos: 

Las notas de seguridad contenidas en este manual 
de empleo, 
Las normativas actualmente vigentes sobre la 
prevención de accidentes, 
Las normativas internas de trabajo, uso y 
seguridad del cliente. 
El cliente debe proteger las partes frias o calientes 
de la máguina contra el contracto. 
No se podrán quitar protecciones durante el 
funcionamiento de la máquina. 
No se deberá quitar ni aflojar el tornillo con ojo 
900/1, ya que se pueden constituir depósitos entre 
rotor de accionamiento y linterna. Se podrían 
producir entonces, p.ej. por la energía de fricción, 
sobrecalentamientos y con ello fuentes de ignición 
potenciales. 
Deben excluirse los peligros eléctricos. 
Deben eliminarse las fugas de medios peligros 
(p.ej., explosivos, tóxicos, calientes) para evitar 
riesgos para las personas y el entorno. Deben 
cumplirse las normativas oficiales al respecto. 

¡Precaución al utilizar las unidades en un 
recinto potencialmente explosivo! 
Deben evitarse los modos de empleo 

incorrectos. 
 

2.3 Para el mantenimiento 

En principio, sólo se podrá trabajar en la unidad 
cuando esté parada. 
Es fundamental seguir el procedimiento de paro de la 
máquina descrito en este manual de empleo. Véase 
Apartado 6.3.
Las bombas que transportan medios que constituyen 
un riesgo para la salud deben descontaminarse. 
Todos los dispositivos de seguridad y las 
protecciones deben volver a montarse o activarse 
inmediatamente después de finalizar los trabajos de 
mantenimiento. 
Una vez montados, y si se cumplen las notas de 
seguridad (véanse también los Apartado 5.1 y 7.5.2), 
los accionamientos magnéticos no suponen ningún 
peligro ni tienen efectos nocivos para el medio 
ambiente. 

Durante el desmontaje y montaje así como 
durante el transporte y el almacenamiento de 
los 

accionamientos 

magnéticos 

como 

componentes individuales, deben observarse las 
notas de seguridad expuestas en el Apartado7.5.2.
Antes de volver a poner la bomba en servicio, deben 
seguirse los puntos enumerados en el Apartado 6.1.

2.4 Trabajos de conversión y 

producción de recambios por 
el cliente 

La conversión o la realización de cambios en la 
máquina sólo se permite después de consultar con el 
fabricante. 
Los recambios y accesorios originales autorizados por 
el fabricante garantizan una mayor seguridad. 
El uso de otras piezas puede invalidar la 
responsabilidad del fabricante respecto a las 
consecuencias que puedan derivarse de dicho uso. 

 

2.5 Modos de funcionamiento 

inadmisibles 

La seguridad operativa de la máquina entregada sólo 
se garantiza si se utiliza correctamente conforme al 
Apartado 2.1 de este manual de empleo. 
Bajo ninguna circunstancia deben sobrepasarse los 
límites de funcionamiento especificados en la hoja de 
datos. 
 

2.6 Condiciones especiales para 

la protección contra explosión 

Si las unidades se utilizan en recintos potencialmente 
explosivos, las medidas y notas indicadas en los 
Sección 2.6.1 a son 2.6.9 esenciales para garantizar 
la protección contra deflagraciones. 
 

2.6.1 Llenado de la unidad 

Durante el funcionamiento de la bomba, el 
interior de la bomba debe estar lleno en todo 
momento de medio líquido. 

Ello previene la formación de atmósferas 
explosivas 

y 

evita 

el 

riesgo 

de 

funcionamiento en seco. 

En caso de que el usuario no pueda asegurar esto, 
aconsejamos tomar las medidas de control 
correspondientes. 

Deben llenarse cuidadosamente todos los 
sistemas auxiliares, de calentamiento y 
refrigeración. 

 

2.6.2 Condiciones de empleo especiales 

En el diseño estándar, la cámara de la cuba 
y los cojinetes son refrigerados y lubricados 
por un flujo refrigerante. 

Debido a las características del líquido (p. ej., adhe-
rencia por la entrada de partículas sólidas no permiti-
das, atasco, entrada de gas, ...), se puede interrumpir 
el flujo refrigerante y producirse una subida de tempe-
ratura no permitida. 
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