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Funcionamiento

Pruebas de batería de ejecución automática

La prueba de descarga automática, habilitada de forma predeterminada, se ejecuta durante la transición
del modo Flotante a Descanso. Una vez que se completa la prueba, el ciclo de carga se reinicia para
cargar por completo las baterías y luego continúa al modo Descanso normalmente. La prueba
automática se ejecuta aproximadamente una vez cada tres meses y no se vuelve a ejecutar hasta después
de tres transiciones más del modo Flotante a Descanso. Si se solicita una prueba manual de la batería, se
restablece el temporizador de la prueba automática de la batería de modo que no se ejecute durante los
próximos tres meses.

Para que se ejecute una prueba automática de la batería:

S

La configuración de Prueba de batería automática debe habilitarse para que se ejecuten las pruebas
automáticas de la batería. (Consulte la sección siguiente "Cómo configurar pruebas automáticas de
batería").

S

Las baterías deben estar completamente cargadas.

S

El UPS debe estar en el modo Normal, sin alarmas activas.

S

La carga debe ser más alta que 10%.

Configuración de pruebas automáticas de batería

Para configurar las pruebas automáticas de la batería:

1

Presione el botón durante más de un segundo para ir a la selección del menú principal y
desplácese hacia abajo al menú Configuraciones con el botón .

2

Presione el botón 

 para ingresar al menú Configuraciones.

3

Use el botón para desplazarse a la opción Pruebas Automáticas de la Batería y presione el
botón 

.

La opción comienza a parpadear.

4

Seleccione si desea activar o desactivar la prueba automática de la batería con los botones y .

5

Presione el botón 

 para confirmar.

Configuración del reinicio automático

El UPS se reinicia automáticamente si el suministro de energía regresa después de que la salida se haya
desactivado debido a baterías bajas, una señal de entrada de apagado o a un comando de apagado
automático.

La configuración "Retardo de arranque automático" le permite establecer el segmento de carga para el
período de retraso del reinicio una vez que retorna el suministro de energía del servicio. Consulte
"Configuración de los segmentos de carga" en la página 50. También puede configurar el reinicio del
UPS de modo que dependa del nivel de carga de la batería, con la configuración % de carga de batería
para reinicio desde el menú Configuraciones (consulte la página 46).
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