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GUÍA DEL USUARIO

PDU de Rack con control

101

Requisitos del sistema para los grupos de tomas de corriente

Para establecer y utilizar grupos de control de tomas de corriente sincronizadas:
• Se necesita una red TCP/IP 10/100Base-T, con un hub o un conmutador Ethernet 

que tenga una fuente de alimentación no compartida por los ordenadores u otros 
dispositivos que se estén sincronizando.

• Si los grupos de tomas de corriente se deben sincronizar en múltiples PDU de Rack, 

esas PDU de Rack deben cumplir con los siguientes requisitos:
– Deben estar en la misma subred.
– Deben utilizar firmware que tenga el mismo número de versión tanto para el 

módulo del sistema operativo (AOS) como para el módulo de aplicación.

• Se necesita un ordenador que pueda iniciar operaciones de control sincronizado a 

través de la interfaz Web o la interfaz de línea de comandos de las PDU de Rack o a 
través de SNMP.

• Los grupos de tomas de corriente que se sincronicen deben tener la misma dirección 

IP de multidifusión (Multicast IP address). Asegúrese de que cada conmutador 
Ethernet que conecte PDUs de rack permita el tráfico de red multidifusión para esa 
dirección IP de multidifusión.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                104
                105
                106
                107
                108
                …
                264
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









