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Reglas para la configuración de grupos de tomas de corriente

Para un sistema que utilice grupos de tomas de corriente, son aplicables las siguientes 
reglas:
• Una PDU de Rack puede tener más de un grupo de tomas de corriente, pero una 

toma de corriente sólo puede pertenecer a un grupo de tomas de corriente.

• Un grupo de tomas de corriente local que no tenga ninguna toma global debe 

componerse de dos o más tomas de corriente.

• Se puede sincronizar un grupo de tomas de corriente global en una PDU de Rack 

con un grupo de tomas de corriente global en cada una de otras tres PDU de Rack.
– En un grupo de tomas de corriente global, sólo se puede designar una toma como 

toma de corriente global vinculada a grupos de tomas de corriente de otras PDU 
de Rack con fines de sincronización. Esa toma de corriente global puede ser la 
única toma de su grupo, o bien el grupo puede componerse de múltiples tomas.

– Para vincular grupos de tomas de corriente de varias PDU de Rack para su 

sincronización, esas PDU de Rack deben tener el mismo nombre de multidifusión 
de dispositivo (Device Multicast Name) y la misma dirección de multidifusión de 
dispositivo (Device Multicast Address) y deben ejecutar la misma versión del 
firmware de PDU de Rack.

– Una toma de corriente global de un grupo de tomas de corriente debe tener el 

mismo número de toma de corriente física que la toma de corriente global de 
cualquier otro grupo de tomas de corriente al que se vincule.

• Para crear y configurar grupos de tomas de corriente, se debe utilizar la interfaz Web 

o exportar los valores del archivo de configuración (.ini file) de una PDU de Rack 
configurada. La interfaz de línea de comandos le permite mostrar si una toma es 
miembro de un grupo de tomas de corriente y le permite aplicar acciones de control 
a un grupo de tomas de corriente, pero la interfaz de línea de comandos no le 
permite establecer ni configurar un grupo de tomas de corriente.
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