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Habilitación de grupos de tomas de corriente

Haga click en la ficha 

Device Manager

 (Administrador del dispositivo) y seleccione 

Group Configuration

 (Configuración de grupos) en el menú de navegación izquierdo 

Outlet Groups

 (Grupos de tomas de corriente). Configure los siguientes parámetros, y 

haga clic en 

Apply

 (Aplicar).

Habilitación de la creación de grupos de tomas de corriente. 

Habilitación de la funcionalidad para grupos de tomas de corriente globales 
(grupos vinculados). 

Habilitación del cifrado y autenticación de grupos de tomas de corriente. 

Parámetro

Descripción

Device Level Outlet 
Group (Grupo de 
tomas de corriente 
de nivel dispositivo)

Para crear un grupo de tomas de corriente, se debe habilitar este 
parámetro. Está inhabilitado de manera predeterminada.

Parámetro

Descripción

Multicast Name 
(Nombre de 
multidifusión)

Para vincular grupos de tomas de corriente de múltiples PDU de 
Rack, se deben definir el mismo Nombre de multidifusión y la misma 
Dirección IP de multidifusión en cada una de esas PDU de Rack. 

N

OTA

:

Se puede configurar un máximo de cuatro dispositivos con el 

mismo Nombre de multidifusión y la misma Dirección IP de 
multidifusión.

Multicast IP (IP de 
multidifusión)

Parámetro

Descripción

Authentication 
Phrase (Frase de 
autenticación)

Una frase de 15 a 32 caracteres ASCII que verifica que el dispositivo 
se está comunicando con otros dispositivos, que el mensaje no se ha 
cambiado durante la transmisión y que el mensaje se ha comunicado 
en el momento correcto. La frase de autenticación indica que no se 
ha retrasado y que no se ha copiado y enviado de nuevo después en 
un momento incorrecto. 

Encryption Phrase 
(Frase de cifrado)

Una frase de 15 a 32 caracteres ASCII que asegura la privacidad de 
los datos (por medio de cifrado). 
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