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Establecimiento del puerto del grupo de tomas de corriente. 

Creación de un grupo de tomas de corriente local

1. En la ficha 

Device Manager

 (Administrador del dispositivo), seleccione 

Information

 (Información) en el menú de navegación izquierdo 

Outlet Groups

 

(Grupos de tomas de corriente).

2. Asegúrese de que los grupos de tomas de corriente están habilitados. 

(consulte la sección 

Habilitación de grupos de tomas de corriente

).

3. Haga clic en 

Create Local Outlet Group

 (Crear grupo de tomas de corriente 

local).

4. Bajo 

Select Local Outlets

 (Seleccionar tomas de corriente locales), 

seleccione cada una de las tomas de corriente que van a estar en el grupo y 
asigne al grupo un nombre en el campo 

Outlet Group Name

 (Nombre del 

grupo de tomas de corriente). Se deben seleccionar al menos dos tomas de 
corriente.

Parámetro

Descripción

Outlet Group Port 
(Puerto del grupo 
de tomas de 
corriente)

El número de puerto en el cual se comunicará el dispositivo con 
otros dispositivos. 

Los dispositivos que intenten sincronizarse con Grupos de tomas 
de corriente de otros dispositivos deben tener todos la misma 
Frase de autenticación, la misma Frase de cifrado y el mismo 
Número de puerto de grupo. Estos valores están ocultos al 
usuario.
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