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Programación de acciones de toma de corriente

Acciones que se pueden programar

Para configurar valores para 

Power On Delay

 (Retardo de 

encendido), 

Power Off Delay

 (Retardo de apagado) y 

Reboot 

Duration 

(Duración del reinicio) para cada toma de corriente, véase 

Configuración de los parámetros de toma de corriente y del nombre de 
toma de corriente

. Aunque se debe utilizar la interfaz Web para 

programar acciones de toma de corriente, se pueden establecer estos 
valores en la interfaz Web o la interfaz de línea de comandos.

Para que una acción se aplique a un grupo de tomas de corriente, 
debe tener habilitados los grupos de tomas de corriente al comienzo 
de la acción programada. Por ejemplo, si 

Off Delayed

 está 

programado para las 4:00 p.m., el Retardo de apagado (

Power Off 

Delay

) comienza a las 4:00 p.m. Aunque habilite los grupos de tomas 

de corriente durante ese 

Power Off Delay

 antes de cuando 

cualquiera de las tomas de corriente esté programada para 
desactivarse, la acción se aplicará sólo a la toma de corriente 
individual y no al grupo de tomas de corriente.
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