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Para cualquier toma de corriente que se seleccione, se puede programar cualquiera 
de las acciones listadas en la tabla siguiente para que tenga lugar diariamente; a 
intervalos de una, dos, cuatro u ocho semanas; o sólo una vez.

Opción

Descripción

No Action

No hacer nada.

On Immediate

Aplicar alimentación a las tomas de corriente 
seleccionadas.

On Delayed

Aplicar alimentación a cada toma de corriente 
seleccionada según su valor de 

Power On Delay

 

(Retardo de encendido).

†

 

Off Immediate

Retirar la alimentación de las tomas de corriente 
seleccionadas.

Off Delayed

Retirar la alimentación de cada toma de corriente 
seleccionada según su valor de 

Power Off Delay

 

(Retardo de apagado).

†

Reboot Immediate

Retirar la alimentación de cada toma de corriente 
seleccionada. Luego aplicar alimentación a cada una 
de esas tomas de corriente según su valor de 

Reboot 

Duration

 (Duración del reinicio).

†

Reboot Delayed

Retirar la alimentación de cada toma de corriente 
seleccionada según su valor de 

Power Off Delay

 

(Retardo de apagado). Esperar hasta que todas las 
tomas de corriente estén desactivadas (el valor más 
elevado de 

Reboot Duration

), y luego aplicar 

alimentación a cada toma de corriente según su valor 
de 

Power On Delay

 (Retardo de encendido).

†

† Si está seleccionado un grupo de tomas de corriente local, sólo se utilizan los retardos y 

duración del reinicio configurados de la toma de corriente con el número más bajo del grupo. 
Si está seleccionado un grupo de tomas de corriente global, sólo se utilizan los retardos y 
duración del reinicio configurados de la toma de corriente global.
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