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Serie VS-606V7 
Manual de instrucciones

I

NVERSOR COMPACTO PARA USOS GENERALES

(CONTROL DEL VECTOR DE VOLTAJE)
(VOLTAGE VECTOR CONTROL)

Este manual está para la referencia solamente. No se mantiene para ser actual con el producto.
(This manual is for reference only. It is not maintained to be current with the product.)

YEA-TOS-S606-11A 
 Printed 12/99
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	CONTENIDO
	1. RECEPCIÓN
	2. IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS
	3. MONTAJE
	4. CABLEADO
	(1) Conecte siempre las terminales de entrada de energía R/L1, S/L2 y T/L3 (R/L1, S/L2 para model...
	Terminales de conexión de la fuente de alimentación del inversor
	(2) Conecte los cables del motor a las terminales U, V y W en el lado de la salida del circuito p...
	(3) Si es muy grande la distancia de cableado entre el inversor y el motor, reduzca la frecuencia...
	(4) El cableado de control debe tener una longitud de menos de 164 pies (50m) y debe estar separa...
	(5) Apriete los tornillos en las terminales del circuito principal y del circuito de control.
	(6) No conecte ni desconecte el cableado ni realice ninguna verificación de señales mientras esté...
	(7) Para los inversores de clase 400V, asegúrese de conectar a tierra el neutral de suministro pa...
	(8) Debe utilizarse un conector de bucle cerrado cuando se estén colocando los cables de la termi...
	(9) Deben considerarse las desconexiones de voltaje cuando se determine el tamaño del cable.
	1. Circuito de control
	2. Circuito principal Serie de entrada trifásica de clase 200V
	Serie de entrada monofásica de clase 200V
	Serie de entrada trifásica de clase 400V






	5. OPERACIÓN DEL INVERSOR
	Foco indicador de estado
	: ON
	(ENC)
	Operador digital JVOP-140
	Regresar a
	Monitor multifución
	: ON
	(ENC)






	6. FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN
	Selección/inicialización de parámetros (n001)
	(1) Los valores configurados de la selección de función de la terminal de entrada de 1 a 7 (del n...
	(2) No están satisfechas las siguientes condiciones en la configuración del patrón V/f: frecuenci...
	(3) Si no se satisfacen las siguientes condiciones en la configuración de frecuencia de salto: fr...
	(4) Si el límite inferior de frecuencia de referencia (n034) > el límite superior de frecuencia d...
	(5) Si la corriente nominal del motor (n036) > 150% de la corriente nominal del inversor
	(6) Cuando n018 = 0 y n019 ~ n022 está configurado en un valor mayor de 600.0 segundos, el paráme...



	Ajuste del torque de acuerdo con la aplicación
	(1) Deslizamiento nominal del motor (n106)
	(2) Resistencia del motor para el modelo monofásico (n107) Los cálculos se basan en la resistenci...
	(3) Corriente nominal del motor (n036) = Corriente nominal en la frecuencia nominal del motor (Hz...
	1. Seleccione rE (modo remoto) mediante la selección .
	2. Cuando se selecciona la función de conmutación LOCAL/REMOTO con la selección de entrada multif...



	Marcha en reversa prohibida (n006)
	Selección de multivelocidades
	Operación a baja velocidad
	(a) Ganancia de la referencia de frecuencia analógica (n060)
	(b) Polarización de referencia de frecuencia analógica (n061)



	Ajuste de los límites superior e inferior de frecuencia
	Uso de dos tiempos de aceleración/desaceleración
	Reinicio automático después de la pérdida momentánea de energía (n081)
	Características de arranque suave (n023)
	Detección del torque
	(1) Para detectar el torque excesivo en acelerac/desacelerac, configure en 3 o 4.
	(2) Para continuar la operación después de que se haya detectado un torque excesivo, configure en...
	(3) Para detener el inversor por una falla en la detección del torque excesivo, configure en 2 o ...



	Detección de frecuencia (n095)
	Frecuencias de salto (de n083 a n086)
	Operación continua mediante reinicio de falla automático (n082)
	(1) Si no se presenta otra falla dentro de 10 minutos después del reintento.
	(2) Cuando la señal de reinicio por falla está encendida después de que se detecta una falla.
	(3) Está apagada la fuente de alimentación.



	Sostenimiento temporal de acelerac/desacelerac
	Uso del amperímetro (n066)
	Calibración del amperímetro (n067)
	Uso de la salida analógica (AM-AC) como salida de la señal del tren de pulsos (n065)
	Reducción de la corriente de fugas de ruido del motor (n080)
	Selección de la tecla de paro del operador (n007)
	Selección del método de paro (n005)
	Aplicación del frenado por inyección de CD
	Utilización de las señales de entrada
	Función terminal en la selección de secuencia de 3 cables
	Gráfica de tiempo en la entrada del comando UP/DOWN (ARRIBA/ ABAJO)
	(1) Cuando se selecciona el comando UP/DOWN, se configura la velocidad del límite superior indepe...
	(2) El valor del límite inferior es la frecuencia de salida mínima (n016) o el limite inferior de...
	(3) Cuando se introduce el comando marcha FWD (REV), inicia la operación a la velocidad del límit...
	(4) Si se introduce el comando de operación manual mientras se está operando con el comando UP/ D...
	(5) La referencia de multivelocidades del 1 al 4 no es efectiva cuando se selecciona el comando U...
	(6) Cuando se configura “1” para la selección de memoria de frecuencia de salida HOLD (RETENCIÓN)...



	Uso de la entrada analógica multifunción (n077, n078, n079)
	Uso de las señales de salida (n057, n058, n059)
	Prevención de pérdida de velocidad del motor (límite de corriente)
	Prevención de pérdida de velocidad durante la operación
	Compensación de deslizamiento (cuando el modo de control V/f es n002=0)
	Notas: 1. No se lleva a cabo la compensación de deslizamiento en las siguientes condiciones: frec...
	2. La compensación de deslizamiento no se realiza durante la regeneración.
	3. La compensación de deslizamiento no se realiza cuando la corriente nominal del motor (n036) es...



	Detección de sobrecarga del motor
	Ejemplo de motor de clase 200V
	Notas: 1. Separe el cableado para comunicaciones desde el cableado del circuito principal u otras...
	2. Utilice cables blindados para el cableado de comunicación; conecte el forro blindado a la term...
	3. Cuando se lleve a cabo la comunicación mediante el RS- 285, conecte las terminales S+ y R+, S-...
	(1) Conecte el cable de comunicación entre el PLC y el VS-606V7 con la fuente de alimentación apa...
	(2) Encienda la energía.
	(3) Configure los parámetros (de n151 a n157) que se requieren para la comunicación utilizando el...
	(4) Apague la energía una vez para verificar que las pantallas del operador digital se hayan borr...
	(5) Encienda nuevamente la energía.
	(6) Inician las comunicaciones con el PLC.
	1. El valor predeterminado en el cálculo de CRC-16 es normalmente 0. En el sistema MEMOBUS, cambi...
	2. Calcule el CRC-16 suponiendo que la dirección del bucle LSB es MSB y el último dato de MSB es ...
	3. También calcule el CRC-16 para un mensaje de respuesta desde el esclavo y consúltelo en CRC-16...
	(1) Encienda la fuente de alimentación del VS-606V7 mini. Configure el parámetro n056 en 35 (auto...
	(2) Apague la fuente de alimentación del VS-606V7 mini.
	(3) Haga la siguiente escritura con la fuente de alimentación apagada.
	(4) Encienda la energía.



	Selección del control de ahorro de energía (n139)
	Operación de búsqueda de ahorro de energía
	Código de motor
	Selección de control PID: n128
	Función de copia de parámetros
	Función de lectura
	Función de copiado
	Función de verificación
	Pantalla de capacidad del inversor
	Pantalla del número de software



	7. Mantenimiento e inspección
	Lineamientos para el reemplazo de piezas
	1. Desmontaje
	(1) Presione los salientes derecho e izquierdo de la cubierta del ventilador en el sentido de la ...
	(2) Jale el cableado en el sentido de la flecha 3 de la cara posterior de la cubierta del ventila...
	(3) Abra los lados izquierdo y derecho de la cubierta del ventilador para desmontar el ventilador...



	2. Montaje
	(1) Monte el ventilador de enfriamiento en la cubierta del ventilador. La marca de la flecha que ...
	(2) Enchufe el conector y monte firmemente el tubo protector. Monte la sección de junta del conec...
	(3) Monte la cubierta del ventilador en el inversor. Asegúrese de montar los salientes derecho e ...









	8. Diagnóstico de fallas y acciones correctivas
	(1) Apague la fuente de alimentación y verifique el cableado y el circuito externo (secuencia).
	(2) Apague la fuente de alimentación y reemplace la cubierta lisa con el operador digital para de...
	ON
	Desplegado y contenido de alarmas



	9. Especificaciones
	Fig. 2
	Dimensiones en pulgadas (mm)/masa en libras (kg) /Pérdida de Calor (W)
	MCCB, contactor magnético y fusibles recomendados
	Reguladores contra golpes eléctricos
	(1) Nunca conecte un filtro de ruido LC/RC general al circuito de salida del inversor.
	(2) No conecte un capacitor de avance de fases a los lados de entrada y salida (I/ O) un regulado...
	(3) Cuando se instale un contactor magnético entre el inversor y el motor no lo encienda ni apagu...
	Notas: 1. No inicializado por inicialización de parámetros.
	2. El límite superior y la configuración inicial del margen de configuración se duplican en clase...
	3. Cambia dependiendo de la capacidad del inversor. Consulte la siguiente página.
	4. Cambia dependiendo de la capacidad del inversor. Consulte la página 64.
	5. La configuración inicial del modelo con operador JVOP-140 (con potenciómetro) es 0. Se puede e...
	6. Cuando cambia la selección del modo de control (n002), la configuración inicial corresponde co...
	7. Cambia dependiendo de la capacidad de inversor. Consulte la página 101.
	8. El valor de configuración aplica sólo para los inversores 7.5/10hp (5.5/ 7.5kW) clase 200/400V.
	9. El valor de los parámetros aplica sólo para los inversores 7.5/10hp (5.5/7.5kW) clase 200/400V
	10. “1” para inversores 7.5/10hp (5.5/7.5kW) clase 200/400V












                        

                    

                

            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









