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6.3 Detección de fallas
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El relé o el contactor del circuito de derivación de carga 
lenta están dañados.

• Reenergice el variador y observe si la falla continúa. 
• Si el problema continúa, reemplace el tablero de control o el variador completo. Para obtener instrucciones sobre cómo 

reemplazar el tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

• Verifique el monitor U4-06 para observar la vida útil del circuito de derivación de carga lenta.
• Reemplace el tablero de control o todo el variador si U4-06 supera el 90%. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el 

tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

Pantalla de operador digital

Nombre de falla

Uv2

Falla de la tensión en el suministro eléctrico del control
La tensión es demasiada baja para la potencia de entrada del variador de control.

Causa

Posibles soluciones

El cableado del suministro de energía de control está 
dañado.

• Reenergice el variador. Verifique si la falla vuelve a ocurrir.
• Si el problema continúa, reemplace el tablero de control, el variador completo o el suministro eléctrico del control. Para obtener 

instrucciones sobre cómo reemplazar el tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

El circuito interno está dañado.

• Reenergice el variador. Verifique si la falla vuelve a occurrir.
• Si el problema continúa, reemplace el tablero de control o el variador completo. Para obtener instrucciones sobre cómo 

reemplazar el tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

Pantalla de operador digital

Nombre de falla

Uv3

Falla del circuito de derivación de carga lenta
El circuito de derivación de carga lenta falló.

Causa

Posibles soluciones

El relé o el contactor del circuito de derivación de carga 
lenta están dañados.

• Reenergice el variador y observe si la falla continúa. 
• Si el problema continúa, reemplace el tablero de control o el variador completo. Para obtener instrucciones sobre cómo 

reemplazar el tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

• Verifique el monitor U4-06 para observar la vida útil del circuito de derivación de carga lenta.
• Reemplace el tablero de control o todo el variador si U4-06 supera el 90%. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el 

tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

Pantalla de operador digital

Nombre de falla

voF

Error de detección de la tensión de salida
Se detectó un problema con la tensión en el lado de la salida del variador.

Causa

Posibles soluciones

El hardware está dañado.

Reemplace el tablero de control o el variador completo. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el tablero de control, 
comuníquese con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

<1> Se muestra como

 o

 cuando ocurre en el encendido del variador. Cuando una de las fallas se produce después de iniciar con éxito 

el variador, la pantalla muestra

 o 

.
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