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Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

<1>

UnbC

Desequilibrio de corriente
Se desequilibró el flujo de corriente.

Causa

Posibles soluciones

El sensor de corriente interno detectó una

situación de desequilibrio de corriente.

• Revise el cableado.
• Revise si los transistores están dañados.
• Revise si hay cortocircuitos o problemas de conexión a tierra en el motor conectado.

<1> Detectado en los modelos 4A0930 y 4A1200.

Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

Uv1

Baja Tensión del Bus de CC
Se produjo una de las siguientes condiciones mientras el variador estaba funcionando:
• La tensión en el bus de CC cayó por debajo del nivel de detección de baja tensión (L2-05).
• Para variadores de clase de 200 V: cerca de 190 V
• Para variadores de clase de 400 V: cerca de 380 V (350 V cuando E1-01 es menor que 400)
• Para variadores de clase de 600 V: cerca de 475 V
La falla sale únicamente si L2-01 está configurado en 0 ó 1 y la tensión del bus de CC ha caído por

debajo del nivel establecido en L2-05 durante un período mayor que el configurado en L2-02.

Causa

Posibles soluciones

Pérdida de fase de la potencia de entrada

• El cableado de la potencia de entrada del variador en el circuito principal es incorrecto.
• Repare el cableado.

Uno de los terminales del cableado de la

potencia de entrada del variador está suelto

• Asegúrese de que no haya terminales flojos.
• Aplique el torque de ajuste especificado en este manual para sujetar los terminales. 

Refiérase a 

Calibre de cables del circuito principal y torque de ajuste PAG. 151

 para conocer los detalles.

Hay un problema con la tensión de la

potencia de entrada del variador

• Verifique la tensión.
• Corrija la tensión para que esté dentro del rango que se indica en las especificaciones de la potencia

de entrada del variador.

• Si no hay problema con el suministro eléctrico al circuito principal, revise si hay problemas con el

contactor magnético del circuito principal.

Se ha interrumpido el suministro eléctrico

Corrija la potencia de entrada del variador.

Los capacitores del circuito principal están

desgastados

• Verifique el tiempo de mantenimiento de los capacitores (U4-05).
• Cambie el tablero de control o todo el variador si U4-05 supera el 90%. Para obtener instrucciones

sobre cómo reemplazar el tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de

Yaskawa.

El relé o el contactor del relé de desvío de

carga lenta están dañados

• Apague y encienda el variador y observe si la falla continúa.
• Revise en el monitor U4-06 la vida útil: del relé de desvío de carga lenta.
• Cambie el tablero de control o todo el variador si U4-06 supera el 90%. Para obtener instrucciones

sobre cómo reemplazar el tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un representante de

Yaskawa.

Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

Uv2

Falla de la tensión en el suministro eléctrico del control
La tensión es demasiada baja para la potencia de entrada del variador de control.

Causa

Posibles soluciones

En los modelos de variador 2A0004 a

2A0056 o 4A0002 a 4A0031, L2-02 cambió

su valor predeterminado sin instalar una

unidad de protección contra pérdida

momentánea de energía.

Corrija la configuración de L2-02 o instale una unidad de protección contra pérdidas momentáneas de

energía.

El cableado del suministro eléctrico de

control está dañado

• Apague y encienda el variador. Verifique si la falla persiste.
• Si el problema continúa, cambie el tablero de control, el variador completo o el suministro eléctrico

del control. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el tablero de control, comuníquese

con Yaskawa o con un representante de Yaskawa.

El circuito interno está dañado

• Apague y encienda el variador. Verifique si la falla persiste.
• Si el problema continúa, cambie el tablero de control o el variador completo. Para obtener

instrucciones sobre cómo reemplazar el tablero de control, comuníquese con Yaskawa o con un

representante de Yaskawa.

6.4 Detección de fallas
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