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Salidas de alarma para los monitores de mantenimiento

Puede configurarse una salida para que informe al usuario cuando un componente específico se acerca al final de su vida

útil.
Cuando se asigna uno de los terminales de salida digital de múltiple función a la función del monitor de mantenimiento

(H2-oo = 2F), el terminal se cierra cuando el ventilador de enfriamiento, los capacitores del bus de CC o el relé de

precarga del bus de CC llegan al 90% de su vida útil prevista, o cuando los IGBT llegan al 50% de su vida útil prevista.

Además, para señalar los componentes específicos que pueden necesitar mantenimiento, el operador digital muestra una

alarma como la que aparece en la 

Tabla 7.5

.

Tabla 7.5 Alarmas de mantenimiento

Pantalla de alarmas del

operador digital

Función

Acción correctiva

 

 <1>

LT-1

Los ventiladores de enfriamiento llegaron al 90% de su

vida útil prevista.

Reemplace el ventilador de

enfriamiento.

 

 <1>

LT-2

Los capacitores del bus de CC alcanzaron el 90% de su

vida útil prevista.

Comuníquese con un representante de

Yaskawa o con la oficina de ventas de

Yaskawa más cercana para consultar

sobre el posible cambio del variador.

 

 <1>

LT-3

El circuito de precarga alcanzó el 90% de su vida útil

prevista.

Comuníquese con un representante de

Yaskawa o con la oficina de ventas de

Yaskawa más cercana para consultar

sobre el posible cambio del variador.

 

 <1>

LT-4

Los IGBT alcanzaron el 50% de su vida útil prevista. Verifique la carga, la frecuencia de

portadora y la frecuencia de salida.

 

 <2>

TrPC

Los IGBT alcanzaron el 90% de su vida útil prevista.

Comuníquese con un representante de

Yaskawa o con la oficina de ventas de

Yaskawa más cercana para consultar

sobre el posible cambio del variador.

<1> Este mensaje de alarma aparece solo si la función de monitor de mantenimiento está asignada a una de las salidas digitales (H2-oo = 2F). La

alarma también acciona una salida digital programada para señalar la alarma (H2-oo = 10).

<2> Este mensaje de alarma siempre aparece, incluso si la función de monitor de mantenimiento no está asignada a cualquiera de las salidas digitales

(H2-oo = 2F). La alarma también acciona una salida digital programada para señalar la alarma (H2-oo = 10).

n

Parámetros relativos al variador

Utilice los parámetros o4-03, o4-05, o4-07 y o4-09 para restablecer a cero un monitor de mantenimiento después de cambiar

un componente específico. 

Refiérase a Lista de parámetros PAG. 589

 para obtener información detallada sobre las

configuraciones de los parámetros.

AVISO: Si los parámetros no se restablecen después de cambiar las piezas correspondientes, la función del monitor de mantenimiento

continúa su cuenta regresiva de la vida útil a partir del valor que se alcanzó con la pieza anterior. Si no se restablece el monitor de

mantenimiento, el variador no tendrá el valor correcto de vida útil del nuevo componente.

7.3 Mantenimiento periódico
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